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Resumo
As Linhas flexíveis são dutos para transporte de fluídos oriundos de poços de petróleo.
Os cabos umbilicais são condutores de sinais elétricos e hidráulicos. Ambos essenciais
para a indústria de exploração petróleo offshore, são utilizados respectivamente para fazer
escoar a produção dos poços e operação do maquinário submerso responsável pelo processo,
conforme descrito no Capítulo 3.

O armazenamento e transporte destes dutos/cabos têm sido vistos como gargalos da insta-
lação de um sistema de exploração de poços submarinos, visto que o mal acondicionamento
destes itens pode ocasionar avarias sérias à estrutura física destes produtos além de poder
resultar em situações de perigo para os trabalhadores da área durante esta fase.

É sabido que a automação de processos têm trazido diversos benefícios para a indústria,
dentre eles melhor qualidade, padronização e segurança. Um processo de acondcionamento
automático das linhas e umbilicais pode solucionar alguns destes problemas.

Esta dissertação versará sobre a fase de migração de um CLP responsável pelo processo
de um equipamento denominado cavalete motorizado tipo skid roller,

Serão abordadas as etapas iniciais da migração, os testes realizados e finalmente a entrega.
Estarão contidos também os documentos necessários para esse processo.

Palavras-chaves: Migração de CLP. Cavalete Motorizado Skid Roller. CLP.



Abstract
Flexible Lines are pipelines for transporting fluids from oil wells. Umbilical cables are
conductors of electrical and hydraulic signals. Both of these are essential for the offshore
oil industry and are used respectively to channel the production of the wells and operation
of the submerged machinery responsible for the process as described in Chapter 3.

The storage and transport of these pipelines / cables have been seen as bottlenecks for the
installation of a system for exploration of submarine wells, since the poor packaging of
these items can cause serious damages to the physical structure of these products, besides
being able to result in dangerous situations for the workers during this phase.

It is known that process automation has brought several benefits to the industry, including
better quality, standardization and safety. A process of automatic packaging of the lines
and umbilicals can solve some of these problems.

This dissertation will deal with the phase of migration of a PLC responsible for the process
of an equipment called skid roller type motorized stand, which is responsible for the
packaging of flexible and umbilical lines. The operation however, will continue as before.
Automation of the process will be done later.

It will cover the initial stages of the migration, the tests performed and finally the delivery.
The documents necessary for this process will also be contained.

KEYWORDS: PLC Migration. Motorized Skid Roller. PLC.
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1 Introdução

1.1 Justificativa
Ao se ouvir a expresão ”Automação Industrial” nos dias de hoje, recorda-se de uma

série de outras expressões muito desejadas pela indústria, tais como: níveis de produtividade
superiores, uso mais eficiente de materiais, qualidade superior, segurança aprimorada,
carga horária de trabalho reduzida e menores tempos de entrega. Em lugar especial, os
maiores níveis de produtividade e uso eficiente de materiais são grandes razões pelas quais
a automação industrial se justifica. O importante é que os sistemas automatizados operam
com menor variabilidade resultando em maior controle e consistência do produto final.

A crescente demanda por processos mais e mais otimizados, com custos reduzidos,
diminui a margem de erros admissíveis no processo fabril. Muitas vezes erros simples
podem causar grandes prejuízos, fazendo com que a empresa perca competitividade no
mercado e, hoje em dia, competitividade é questão de vida ou morte. Reduzir o fator
humano, causador da grande maioria dos erros e a necessidade de sua interferência nestes
processos tem sido o desejo da indústria que, ao mesmo tempo que melhora a sua eficiência
fabril, reduz o custo operacional com pessoal e perdas, além de ser capaz de mitigar riscos
melhorando seus níveis de segurança.

Como será mencionado na Seção 4.1, o processo de bobinagem das linhas flexíveis
e umbilicais sob tensionamento torna sua instalação no local de uso mais segura e menos
suscetível a falhas, que podem custar muito dinheiro.

Atualmente o trabalho manual realizado pelos operadores, além de relativamente
complexo e exigir muita atenção por parte deles, não consegue ser realizado com a qualidade
esperada. Exigir que se mantenha a tensão mecânica exercida no duto/cabo constante
durante a transferência, além do controle de velocidade e deslocamento transversal já
feitos, seria bastante complicado.

As bobinas envolvidas no processo são extremamente pesadas e por isso perigosas,
o que as torna suscetíveis a acidentes com pessoas e equipamentos.

Devido aos padrões de qualidade exigidos por normas internas que têm surgido
por parte das indústrias de exploração de petróleo offshore e às questões de segurança
e agilidade do trabalho, o processo automático é visto como extremamente vantajoso,
pois consegue liberar pessoal para outras atividades, o que por si só já o tornaria mais
seguro, além de poder garantir um padrão de qualidade mais elevado no procedimento de
acondicionamento dos dutos/cabos nas bobinas.
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1.2 Objetivos Gerais
O objetivo deste projeto é realizar a substituição do sistema de controle original do

cavalete motorizado skid roller usinagem paulista 7 por um mais novo sem alterar a lógica
de controle. Esse novo sistema deverá ser capaz de ser integrado à rede de automação Wi-Fi
responsável por embarcarcar dois cavaletes e uma IHM que será usada para interação do
operador com o os cavaletes apenas quando acionados no modo automático.

1.3 Objetivos Específicos
A partir do conhecimento do hardware original, em especial o controlador lógico

programável (CLP):

• Especificar um sistema mais moderno capaz de realizar as funções atuais e as futuras;

• Transferir a lógica para o novo CLP;

• Testar em bancada para verificar falhas de programação;

• Substituir o antigo sistema pelo novo;

• Realizar testes dinâmicos;

• Entregar o sistema ao cliente.

1.4 Estado Original e Proposta Deste Projeto
Para o processo de repasse, ou seja, a transmissão de um umbilical/linha enrolado

em uma bobina para outra, são necessários 2 cavaletes.

Atualmente o processo de repasse exige a presença de pelo menos três operadores,
um para cada cavalete e um outro responsável por observar todo o processo por segurança.

O projeto de automação do repasse entre dois cavaletes, tem como objetivo modificar
os cavaletes de modo que eles sejam capazes de realizar o repasse de forma totalmente
automatizada. Para isso, o projeto foi dividido em duas partes: migração e automação.

A migração referente a este projeto trata da mudança do modelo de CLP mais
antigo para um mais moderno. Neste momento a programação permanecerá a mesma, pois
o cavalete deverá permanecer disponível aos operadores para efetuar o repasse de forma
manual até que se conclua o processo de alteração. A intenção desta migração é fazer com
que a máquina funcione da mesma forma como funciona atualmente, porém com o CLP
mais moderno.
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A automação, trata da modificação do programa bem como a adaptação do sistema
para permitir que o processo aconteça de forma automática.

Este projeto de graduação portanto, se ocupará estritamente do processo de migra-
ção. Para isso, serão apresentados:

• Informações sobre os principais equipamentos e ferramentas

• Arquitetura do Sistema – uma representação gráfica dos equipamentos de rede do
processo;

• Lista de E/S de Campo ou Relação de Entrada Saída – uma lista que mostra quais
são as entradas e saídas presentes no CLP;

• Diagramas de Força e Comando - diagramas responsáveis por mostrar as conexões
entre cada equipamento constituinte do cavalete motorizado skid roller Usinagem
Paulista 7.

• Descrição Funcional do Processo – que é uma descrição detalhada do projeto e de
como ficará envolvendo as seguintes atividades:

– Descrição Geral do Processo;

– Fluxograma de Processo – uma representação gráfica dos equipamentos e dos
instrumentos do processo;

– Lógica de Controle – que descreve como deve funcionar o controle do processo;

– Alarmes e defeitos – onde se descreve os presentes alarmes e defeitos;

– Lista de Parâmetros - onde são descritos os parâmetros da máquina e os limites
de escolha destes parâmetros pelo operador;

• Migração - onde será descrito o passo a passo do processo contendo os seguintes
itens:

– Migração do programa aplicativo - com a inclusão da lista De-Para e do
programa comentado;

– Atualização da documentação;

– Testes de fábrica - onde são mencionados os passos dos testes feitos na lógica
da programação;

– Troca do CLP;

– Testes dinâmicos - testes feitos com a programação do CLP após sua substitui-
ção;

– Dificuldades encontradas - onde são expostas as dificuldades e as soluções
aplicadas;
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• Resultados e considerações finais.

1.5 Estrutura deste projeto
Nos Capítulos 2 a 4 do trabalho será realizada a contextualização do tema, in-

cluindo a história da exploração do petróleo no Brasil e sua importância na economia
atual, os equipamentos e estrutura da exploração offshore de petróleo e posteriormente a
apresentação das avarias nos dutos/cabos e suas causas.

Já no Capítulo 5 será apresentado o maquinário de interesse deste trabalho. O
Capítulo 6 explicará o funcionameno básico de algumas tecnologias menos conhecidas
utilizadas ao longo do trabalho. O Capítulo 7 apresentará os equipamentos que serão
utilizados na automatização do processo de repasse, definindo seus respectivos modelos e
funções.

No Capítulo 8 será feita a apresentação da documentação utilizada, gerada e
atualizada para procedimento prático da migração do CLP, que será comentado no
Capítulo 9.

Finalmente os Capítulos 10 e 11 relatarão os resultados obtidos e os passos posteri-
ores bem como a conclusão do projeto.

Nos apêndices estarão inclusos os documentos preparados e atualizados para o
procedimento de substituição do CLP e a programação final do novo sistema de controle.
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2 A Indústria do Petróleo no Brasil

Nos últimos anos tem-se observado um crescimento bastante acentuado na indústria
petrolífera brasileira, trazendo grande reconhecimento à Petrobrás, que se tornou uma
empresa famosa internacionalmente por se destacar na exploração de petróleo em águas
profundas. Como se pode ver na Figura 1 seu desenvolvimento se confunde com o da
indústria de extração de petróleo no Brasil, principalmente devido ao fato de ter sido
detentora da exclusividade de exploração até 1997.

Figura 1 – Linha temporal do setor de óleo e gás

Fonte: Apresentação (ANP, 2018)

Com a descoberta dos poços de petróleo com volume comerciável na bacia de
Campos em 1974 e sua posterior exploração em 1976, iniciou-se uma nova fase dessa
estatal brasileira que teria ali a oportunidade para testar tecnologias mais modernas para
exploração marítima de petróleo, como foi o caso do sistema de plataforma flutuante, que
foi usado inicialmente para produção antecipada de petróleo, reduzindo de 4 a 6 anos
para 6 meses o tempo de maturação de um poço. O desenvolvimento deste sistema foi
particularmente importante, pois foi a partir dele que posteriormente se desenvolveu a
tecnologia para a exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. A Figura 2
mostra os ambientes de exploração de petróleo em território nacional, como também sua
porcentagem de contribuição para o mercado de produção interno.

Mais e mais poços foram sendo descobertos e com eles a indústria petrolífera
brasileira foi crescendo, culminando na autossuficiência em abril de 2006, quando o Brasil
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passou a produzir mais petróleo do que consumia, o que não fez cessar as importações de
petróleo por questões econômicas. Através da Figura 3 é possível mensurar o potencial de
produção brasileiro ainda não explorado.

Figura 2 – Ambientes de exploração de petróleo no Brasil e sua importância na indústria

Fonte: Apresentação (ANP, 2018)

Figura 3 – Potencial de produção brasileiro

Fonte: Apresentação (ANP, 2018)

Desde então novos desafios têm sido confrontrados na exploração de petróleo no
mar. Com a descoberta do pré-sal em 2007 surgiu um novo horizonte para a indústria
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petrolífera brasileira. Grandes poços com petróleo leve, um petróleo de melhor qualidade
do que o que normalmente se extraía no Brasil foram encontrados, proporcionando um
novo ”boom” neste mercado.

Figura 4 – Resultados potenciais da exploração de petróleo no Brasil

Fonte: Apresentação (ANP, 2018)

Com a nova política de exploração dos poços, o fim do monopólio da exploração
do pré-sal, a indústria do petróleo pode ter grande relevância para o reaquecimento da
economia brasileira. A Figura 4 mostra possíveis valores de transações movidos pela
indústria de exploração de petróleo. O número de poços sendo explorados não para de
aumentar e a perspectiva de crescimento para essa área é grande.

A indústria petrolífera movimenta também uma gama de outras indústrias que
fornecem serviços e produtos a ela, mercados que são afetados diretamente pelo seu
desempenho. Um exemplo dessas indústrias são as de produção de linhas flexíveis e
umbilicais.
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3 Extração de Petróleo Offshore

Este capítulo apresenta as tecnologias utilizadas para extração do petróleo offshore
foram inicialmente adaptações das mesmas usadas em sistemas onshore, ou seja, em terra,
modificadas para atender as novas condições de operação. Com a maturação dessa nova
indústria, tecnologias mais modernas, específicas para o ambiente de exploração marinho,
foram desenvolvidas.

3.1 Árvore de Natal Molhada (ANM)
Conjunto de válvulas projetadas para serem operadas remotamente que tem como

função controlar o fluxo dos fluidos no poço (Figura 5). Estes fluidos podem ser retirados,
com a intenção de explorar comercialmente o poço, e outros injetados com a intenção de
extrair os de valor comercial.

Figura 5 – Árvore de natal molhada

Fonte: (PETROBRAS, 2015)

A ANM foi desenvolvida com a capacidade de suportar elevadas pressões e grande
amplitude térmica. Fica instalada sobre a perfuração submarina e direciona os fluxos de
acordo com os comandos enviados da plataforma, para os dutos a ela conectados.

Recebeu este nome dos habitantes das regiões de exploração de petróleo onshore
na década de 30 nos EUA por se assemelharem à uma árvore de natal quando cobertas de
neve. Ao passar a ser usada também no ambiente offshore, teve seu nome acrescido do
adjetivo molhada.
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3.2 Manifold
Também formado por um conjunto de válvulas e outros acessórios (Figura 6)

o manifold tem a função de direcionar os dutos que escoam a produção dos poços na
proximidade para um único duto coletor, responsável por levar toda a produção para a
plataforma na superfície. Também pode ser usado para direcionar e compartilhar o sistema
de injeção de água e gás denominado de sistema lift, sistema este que conduz a produção
de gás e óleo à superfície através da injeção de água e gás pressurizados.

Figura 6 – Manifold

Fonte: (PETROBRAS, 2015)

3.3 Linhas Flexíveis
Para o sistema de coleta e escoamento da produção do poço emprega-se o uso de

linhas flexíveis (Figura 7), que conduzem estes fluidos entre as árvores de natal molhadas e o
manifold, têm formato tubular sendo constituída de diversas camadas de materiais metálicos
e não metálicos, cada um com sua função. Para a conexão com os manifolds, ANMs e
com os risers têm conectores em suas extremidades. Também podem ser utilizadas para
injeção ou descarte de fluidos em reservatórios e até mesmo para transporte da produção
para a terra.

3.4 Risers
Podem ser tanto rígidos quanto flexíveis, e são caracterizados por conduzir a

produção de fluidos do poço até as plataformas na superfície (Figura 8). Podem ser
oriundos de ANMs ou de manifolds. De forma análoga, podem conduzir também fluidos
da superfície até o fundo do mar.
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Figura 7 – Detalhes das camadas de uma linha flexível

Fonte: (PETROBRAS, 2015)

Figura 8 – Risers

Fonte: (PETROBRAS, 2015)

3.5 Umbilicais
Os umbilicais eletro-hidráulicos são conjuntos de mangueiras e cabos elétricos

(Figura 9), utilizados para operar remotamente equipamentos e válvulas submarinas,
injetar produtos químicos e monitorar parâmetros operacionais de poços (temperatura e
pressão).

3.6 Funcionamento da Planta
Por estarem sob alta pressão, os poços de petróleo escoam seus fluidos normalmente

quando perfurados. A dinâmica dos fluidos produzidos é controlada. Variáveis como
pressão e temperatura são observadas através da ANM e os comandos e dados de leitura
são transmitidos pelo umbilical. O fluxo então segue pelas linhas flexíveis em direção
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ao manifold. Este equipamento também recebe comandos da plataforma por meio de
umbilicais que, então, podem redirecionar o fluxo ou transmiti-los aos risers, de onde
seguem para a superfície, veja o esquema da Figura 10, onde podemos identificas as ANMs
posicionadas sobre os poços, o manifold recebendo sua produção, os risers e os umbilicais
se estendem do leito marinho até a superfície.

Figura 9 – Detalhes de um umbilical

Fonte: (PETROBRAS, 2015)

Figura 10 – Arranjo de exploração offshore

Fonte: (SCHMIDT, 2011)

Entretanto, se este poço não for mais capaz de fazer o petróleo escoar naturalmente
até o seu destino, são necessárias técnicas de recuperação. Caso as opções possíveis de
recuperação sejam economicamente viáveis, podem ser injetados fluidos no interior do
poço, tais como água e gás, com a intenção de repressurizá-lo ou para recolher óleos de
poros mais distantes da zona de produção. Neste caso, o fluido vem da superfície pelos
risers, chega ao manifold onde então é distribuído entre as ANMs da região controlam a
entrada e saída dos fluidos no poço.
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4 Avarias e Transporte de Linhas Flexíveis e
Umbilicais

Os Umbilicais e as linhas flexíveis são de importância indiscutível na indústria
do petróleo offshore. Sua instalação e transporte se diferenciam de outros elementos
da estrutura de exploração que são rígidos e/ou de tamanho limitado. O transporte de
tais elementos é mais comum através de grandes bobinas, carretéis gigantes onde ficam
acondicionados (Figura 11).

Figura 11 – Bobina com linha flexível

Fonte: Autor

O processo de armazenamento para transporte é importante pois, a grande maioria
das avarias no sistema de extração ocorrem durante o processo de instalação, não durante
a operação. Alguns dos danos possíveis de ocorrer devido ao mau acondicionamento são:
cortes na capa externa, cortes na armadura de proteção, esmagamento das camadas,
torções como as da Figura 12, curvatura e flexão excessivas.

O processo de bobinagem dos cabos é, portanto, um fator que influencia considera-
velmente na possibilidade de avarias às estruturas de exploração durante o processo de
instalação.
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Figura 12 – Torção de linha flexível

Fonte: (SCHMIDT, 2011)

4.1 Utilização de cavaletes motorizados skid roller
Desde a sua produção e estocagem no lugar onde são fabricadas e posterior trans-

porte, as linhas flexíveis e umbilicais se encontram enrolados em bobinas, portanto, o
uso do cavalete motorizado skid roller (Figura 13) é também de grande utilidade para a
indústria de produção destes bens.

Figura 13 – Cavalete motorizado skid roller

Fonte: (USINAGEM PAULISTA, 2012)

Antes do transporte do local de fabricação para o local de uso, dois cavaletes são
usados para repassar de uma bobina para outra os umbilicais e linhas flexíveis.

Durante o processo de transferência de uma bobina para a outra, para que não
haja encavalamento de dutos/cabos na bobina receptora um dos cavaletes se deslocará sob
trilhos transversalmente à direção do giro.
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5 Cavaletes Motorizados Skid Roller Usina-
gem Paulista

Devido às demandas de qualidade e segurança, foi solicitada a automação do
procedimento de repasse entre dois dos cavaletes projetados pela empresa Usinagem
Paulista. A estratégia adotada foi migrar o CLP de processo, mantendo a operação manual
anterior, porém com condições que permitam a automação da transferência entre as
bobinas, uma vez que o novo CLP tem maior quantidade de funções que o anterior, que
por sua vez inviabilizaria o projeto solicitado.

Figura 14 – Cavalete motorizado skid roller Usinagem Paulista 7

Fonte: Autor

Um dos cavaletes escolhidos para o projeto de repasse automático foi o Usinagem
Paulista 7, mostrado na Figura 14, que é um dos que estava em melhores condições,
dentre os 7 construídos pela mesma empresa. Além deste modelo, existem mais 4 chamados
Natec e um chamado Hidráulico. Os cavaletes do modelo Natec possuem inversores mais
modernos e que estão em rede com o CLP, no entanto a empresa contratante informou que
estes cavaletes não são tão capazes de suportar ”trancos” do dia a dia como os modelos
Usinagem Paulista, devido a isso e ao fato de o modelo Hidráulico ser o único de seu tipo,
optou-se pelos mais robustos apesar da eletrônica mais antiga.

A Figura 14 mostra os painéis onde estão instalados o disjuntor geral de alimentação,
os inversores dos motores e o CLP.

A Figura 15 mostra dois painéis que abrigam um CLP (de segurança) e acessórios
necessários cuja finalidade exclusiva é tratar das situações de segurança relativas à operação
do cavalete, por exemplo atuação de chaves de emergência. Por tratar destas situações
especificas este CLP tem probabilidade de falha muito inferior ao CLPs comumente
encontrados no mercado (probabilidade média de uma avaria perigosa por hora de 1, 07 ×
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10−9). A adoção deste CLP se deve à adequação do sistema à norma NR-12 (segurança no
trabalho em máquinas e equipamentos).

Figura 15 – Painéis do projeto NR-12

Fonte: Autor

O pendente de controle do cavalete (Figura 16) possui um potenciômetro e 7
botoeiras funcionais, todas não retentivas, com exceção da botoeira de emergência (situada
à extrema direita). O potenciômetro tem por finalidade ajustar a velocidade de giro da
bobina.

Figura 16 – Pendente com botoeiras para controle do skid

Fonte: Autor

Contudo, as botoeiras disponíveis não são capazes de inserir no CLP todos os
comandos necessários para o repasse. Utiliza-se para isto a Interface homem máquina (IHM)
da Figura 17, responsável por informar ao programa aplicativo opções mais específicas feitas
pelo operador. Por ela pode-se inserir parâmetros que especificam o processo como por
exemplo: se é de bobinagem ou desbobinagem, o tamanho da bobina, a seção transversal
do duto/cabo e se a referência dos inversores será de velocidade, torque ou dancer (veja
Seção 6.5).

A porta de painel com botoeiras (Figura 18), permite as mesmas operações básicas
do pendente, mas não possui o potenciômetro. Algumas funções exclusivas deste painel
são as botoeiras ”inverte espalhador”, e a chave ”manual/automático”. Além disso existem
também sinalizações com lâmpadas na porta do painel. A função ”inverte espalhador” é
executada através de duas botoeiras e promove o deslocamento transversal retentivo do
cavalete para a direita (”inverte espalhador para direita”) ou para a esquerda (”inverte
espalhador para esquerda”).
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Figura 17 – Interface Homem Máquina (IHM)

Fonte: Autor

Figura 18 – Porta de painel com botoeiras e lâmpadas de indicação

Fonte: Autor

O último dos painéis é o que abriga o CLP (Figura 19), o verdadeiro cérebro do
cavalete. Ele é responsável por coordenar todas as funções, recebendo comandos e atuando
segundo sua programação.

Figura 19 – Painel do CLP

Fonte: Autor

Além do CLP é possível ver também no painel alguns relés, um contator, como
também fontes de alimentação e bornes.
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Figura 20 – Painel do CLP

Fonte: Autor
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6 Embasamento Teórico e Ferramentas

6.1 Controlador Lógico Programável
O controlador lógico programável ou CLP, também comumente conhecido como

PLC, sigla em inglês para Programable Logic Controller, é a tecnologia mais usada
para controle de processos industriais. O CLP é um tipo de computador programado
para executar funções de controle. Esta tecnologia trouxe benefícios como a redução da
quantidade de fios necessários para o controle convencional à relé, facilidade de programação
e instalação, controle de alta velocidade, capacidade de comunicação via rede, verificação
de defeitos, maior facilidade na realização de testes e alta confiabilidade (PETRUZELLA,
2014).

Com o intuito de controlar máquinas em ambiente industrial, esse tipo de com-
putador digital é projetado para um arranjo de múltiplas entradas e saídas, faixas de
temperaturas ampliadas, imunidade a ruído elétrico e resistência a vibração e ao impacto.
Os programas utilizados para o controle e operação de equipamentos de processos ficam
armazenados em memória não-volátil ou possuem bateria incorporada. É um sistema em
tempo real, já que a saída do sistema controlado depende das entradas a ele conectadas
(PETRUZELLA, 2014).

Para melhor compreensão do que é um CLP, podemos dividi-lo nas seguintes partes,
como pode ser visto na Figura 21: unidade central de processamento (CPU ), seção de
entrada/saída (E/S), fonte de alimentação e um dispositivo de programação.

Figura 21 – Partes constituintes de um CLP

Fonte: (PETRUZELLA, 2014)

Como em qualquer computador, o processador (CPU ) é o que se poderia chamar
de ”cérebro” do CLP. Trata-se de um microprocessador que controla todas as atividades e
é projetado para receber a programação do usuário. Esta programação é executada como
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parte de um processo repetitivo conhecido como varredura (scan) que verifica o estado das
entradas, executa o programa, realiza um diagnóstico interno, as tarefas de comunicação e
então atualiza o estado das saídas.

Associado à CPU também são encontradas as memórias RAM e EEPROM. A
memória RAM, que permite armazenamento enquanto houver energia, é usada para
armazenar o programa de execução da lógica e os valores das variáveis internas e de
entrada e saída. A memória EEPROM é uma memória do tipo não-volátil, ou seja, ela não
é apagada com a falta de energia, porém também permite leitura e escrita com facilidade.
Essa memória pode ser utilizada para armazenar a programação da lógica do processo. A
memória ROM presente no processo é apenas de leitura e serve somente para armazenar
as configurações do microprocessador. Após programada não pode mais ser alterada.

Os módulos de entrada e saída (E/S) são a interface dos dispositivos de campo
com a CPU. São responsáveis por condicionar os vários sinais que recebem ou enviam
(Figura 22).

Uma característica destes módulos é a sua capacidade de expansão. Por estarem
disponíveis também separados da CPU, caso haja necessidade, é possível aumentar o
número de entradas ou saídas adquirindo-os e conectando-os ao barramento, a conexão
elétrica e de comunicação entre todos os módulos do CLP (Figura 23). Hoje em dia esta
capacidade se aplica também a módulos de comunicação, caso um CLP específico não
tenha integrado em si a capacidade de comunicação em determinado protocolo, é possível
obter um módulo capaz de integrar essa funcionalidade.

Os módulos de E/S podem se comunicar com o CLP à distância, através de módulos
de comunicação remotos. Tais conjuntos (cartão de comunicação + cartões de E/S) são
denominados simplesmente de Remotas ou de UTRs (Unidades Terminais Remotas).

Algumas entradas digitais da CPU também podem trabalhar como contadores,
que são funções associadas a um certo número de entradas capazes de contar pulsos de
alta frequência recebidos e assim disponibilizar esta contagem na lógica. Para usar esta
função é necessário configurá-la no programa aplicativo.

Os módulos de entrada e saída (E/S) podem ser do tipo digital (discreto) ou
analógico. Os módulos (E/S) digitais possuem apenas dois estados, ligado ou desligado. O
estado ligado está associado à presença de tensão no módulo e o desligado à sua ausência.
Entre os dispositivos de entrada digital estão botoeiras e botões de comando, chaves e
sensores do tipo contato aberto ou fechado. Os dispositivos de saída digital podem ser
válvulas On/Off, sinalizações luminosas e também relés que permitem o acionamento de
elementos de maior potência como motores.

Os módulos analógicos de entrada representam grandezas físicas de processo (tem-
peraturas, pressões, etc.) em um padrão de corrente ou tensão aceitável pelos módulos. As
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entradas dos módulos analógicos sofrem transformações que resultam em sinais compatíveis
com a CPU do CLP. Quanto aos módulos de saída analógicos, em poucas palavras, ocorrem
transformações na ordem inversa dos módulos de entrada.

Figura 22 – Seção de entrada e saída

Fonte: (PETRUZELLA, 2014)

Figura 23 – Característica modular do CLP

Fonte: (PETRUZELLA, 2014)

Os sinais elétricos são vistos pela CPU do CLP como números de 16 bits mas com
uma resolução que varia entre 8 e 16 bits. Isso significa que a variável representante do
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sinal no CLP pode alcançar valores entre zero a 65535 decimais, com passos de 1 em 1,
para resolução de 16 bits, ou até de 256 em 256 para o caso de 8 bits.

Para que sejam compreendidos pelo CLP, os sinais analógicos devem ser represen-
tados por sinais de corrente ou tensão restritos a determinadas faixas que podem ser do
tipo bipolar, que assumem magnitudes positivas e negativas, ou monopolar, que assumem
apenas magnitudes positivas. As representações mais comuns de tensão são: monopolar
0/10 V cc, 0/5 V cc e bipolar -10/+10 V cc e -5/+5 V cc. Os sinais de corrente mais comuns
são: monopolar 0/20 mA, 4/20 mA e bipolar -20/+20 mA.

Como a grande maioria dos eletrônicos, o CLP deve ser alimentado com tensão
CC, normalmente 24 V cc. A fonte de alimentação é um conversor CA-CC que se utiliza
da tensão alternada da rede para alimentá-lo. Alguns CLPs têm a capacidade de receber
diretamente tensão alternada. Possuem neste caso um conversor CA-CC que se encontra
integrado à CPU.

Diferentemente das demais partes, os dispositivos de programação não são necessá-
rios para o funcionamento do CLP no momento em que este está executando o programa
de controle. Mas, como um CLP não tem integrado em si um ambiente de programação, é
necessário que este esteja disponível em outro equipamento, que pode ser um computador
pessoal.

6.2 Interface Homem Máquina (IHM)
A necessidade de sistemas robustos, mas também flexíveis trouxe o desafio da

interação entre o operador e o processo. Com o intuito de tornar essa comunicação mais
simples, eficiente e disponível na planta, a IHM associa os benefícios visuais de uma tela
com a praticidade de ser interativa. Uma IHM é um eletrônico formado por uma tela, que
pode ser do tipo touch e/ou conter alguns botões. Ela roda um programa aplicativo que
é responsável por comunicar ao processo algumas decisões tomadas pelo operador e/ou
informá-lo do estado do processo em tempo real.

Essa interface é programada para se comunicar com o programa aplicativo do CLP
e como ele é programável a partir de um dispositivo terminal de programação, onde serão
configuradas as telas a serem apresentadas ao operador bem como as funcionalidades de
interação.

Para a comunicação com o CLP e com o dispositivo terminal de programação,
estão integradas na IHM portas de comunicação em protocolos industriais. Estas portas
podem admitir os mais variados tipos de protocolos.

Sem a presença da IHM, para se obter um nível similar de interatividade, seria
necessário intervir diretamente no programa aplicativo do CLP, o que envolve uma
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linguagem de programação específica. Além de facilitar a inserção de valores e comandos
pouco mais complexos no CLP, a IHM também permite a visualização de mensagens de
fácil compreensão e também de animações.

6.3 Client
Quando mencionamos a palavra Client neste projeto, estamos nos referindo a um

equipamento que usa rede sem fio disponibilizada por um Access Point, veja na Seção 6.4,
para trocar informações com outros computadores presentes na mesma rede.

De forma bem simples, o client funciona como o receptor wireless de um notebook,
ele permite o acesso à rede sem fio a equipamentos que não possuem esta capacidade
integrada. Ao conectá-lo com um switch, o client funcionará como a porta de acesso à rede
sem fio para os computadores conectados fisicamente ao switch.

É preciso configurar o client para que seus de atributos de conexão sejam os
mesmos dos da rede a que se deseja conectar. Configurações como protocolo de segurança,
frequência utilizada, nome da rede e senha devem ser feitos antes da conexão.

6.4 Access Point
Também no contexto deste projeto um Access Point é um dispositivo capaz de

tornar um ponto de rede em sinal Wi-Fi realizando a transmissão sem fio. Pode ser
entendido como o análogo do switch para uma rede sem fio, sendo capaz de estender um
ponto de rede a vários computadores capazes de se conectar com o sinal wireless, além de
permitir que eles se comuniquem entre si e entre os demais equipamentos da rede física.

As configurações do sinal Wi-Fi disponibilizado pelo access point podem ser escolhi-
das entre os protocolos pré-determinados disponíveis. Além disso, deve-se escolher também
o nome da rede, sua respectiva senha, que será usada para que outros componentes se
conectem à rede.

6.5 Sensor Dancer
Um dancer sensor é um sensor capaz de fazer a transdução de uma posição em

um sinal de tensão. É normalmente constituído por um braço mecânico atrelado a um
potenciômetro que percebe a posição do braço como um valor de resistência. Este valor é
visto em sua saída como um valor de tensão, dessa forma é possível saber a partir da tensão
de saída a posição em que se encontra o braço. Na Figura 24 representa-se o funcionamento
deste sensor: à medida que o duto/cabo sobe ou desce, altera a posição do braço e o valor
de resistência do potenciômetro.
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O controle dancer ou mecanismos de compensação, são incorporados a inversores
em controle de velocidade por conseguir mensurar o tensionamento do material posicionado
entre dois motores a partir da barriga formada.

Figura 24 – Esquema de controle dancer

Fonte: Autor

6.6 Freio eletromagnético
Normalmente ao se desligar um motor elétrico, o giro do eixo permanece até que

se perca toda energia cinética por atrito e dependendo da inércia do sistema, isso pode
levar algum tempo. Em algumas aplicações, por questões de segurança, é necessário que
assim que desligado, o eixo do motor também pare em um curto período de tempo.

Uma das soluções é um freio eletromagnético, que age da seguinte maneira: enquanto
o motor está funcionando, o freio não é acionado; entretanto, assim que o motor é
desenergizado, o sistema de freio entra em ação, não apenas freando o motor mas também
travando-o.

6.7 Software Programação
Os fabricantes dos CLPs disponibilizam um software de programação que tem

por finalidade criar, editar, armazenar e verificar o programa que executa as tarefas de
controle denominado software aplicativo. Este software deve ser instalado em um hardware,
normalmente um computador pessoal/notebook.

Com o intuito de atender às demandas de padronização da comunidade industrial,
organizou-se um grupo dentro da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) com o
objetivo de estabelecer padrões de comunicação e de linguagens de programação para
CLPs. Assim nasceu a norma IEC 61131. A norma também determinou que fossem
desenvolvidos ambientes de programação para este tipo de equipamento. Em particular,
a IEC 61131-3 objetiva a padronização do software aplicativo para CLPs, visando sua
portabilidade entre eles.
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7 Detalhes dos Equipamentos e Ferramentas

7.1 Informações sobre os principais equipamentos e ferramentas

7.1.1 Motores

Os cavaletes de fabricação Usinagem Paulista são constituídos por 4 motorredutores
usando 4 motores de indução 440 V ac, 19,1 A, 1740 rpm, 12,5 cv posicionados um em
cada vértice do equipamento como podem ser vistos circulados em vermelho na Figura 25.
Ver na Figura 26 o detalhe de um dos rolos de acionamento da bobina. O giro da bobina
ocorre pelo movimento dos rolos nos quais a bobina se encontra apoiada. Os motores
são identificados como M2.1, M3.1, M4.1 e M5.1, sendo que os motores M2.1 e M4.1
são dotados de freios eletromagnéticos. Este tipo de equipamento libera o eixo quando
energizado através da ação de uma bobina. A ação de frenagem é exercida quando a bobina
é desenergizada sob a ação de uma mola.

Figura 25 – Localização dos motores de indução de 12,5 cv

Fonte: Autor

Figura 26 – Detalhe da roda acionada pelo motor onde a bobina é apoiada

Fonte: Autor

O deslocamento transversal ao giro é feito por um motorredutor usando um motor
de indução 440 V ac, 22,5 A, 1740 rpm, 15 cv (Figura 27). Este motor também possui um
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freio eletromagnético e é identificado como M6.1.

Figura 27 – Motor de deslocamento transversal

Fonte: Autor

7.1.2 Inversores

Os inversores utilizados no cavalete motorizado skid roller Usinagem Paulista 7
são da série Micromaster 440 da Siemens para controle de velocidade e torque de motores
trifásicos (Figura 28). São controlados por microprocessador e utilizam tecnologia IGBT.
Podem funcionar em modo standalone, ou seja operam o motor por conta própria, ou
também em rede visando o sincronismo entre eles.

Figura 28 – Inversor de Frequência Micromaster 440

Fonte: Autor

Possuem 6 entradas e 3 saídas digitais 0-24 V cc, com ciclo de leitura de 2 ms, 2
entradas e 2 saídas analógicas 0-20 mA ou 0-10 V cc, com resolução de 10 bits e ciclo
de leitura de 4 ms. Para interação com usuário um Operator Panel fica em sua parte
frontal. Este pode ser substituído por um adaptador que permite a comunicação Profibus,
DeviceNet ou CANopen. Nos cavaletes Usinagem Paulista a comunicação entre o CLP e o
inversor ocorre por meio das entradas e saídas digitais e analógicas, onde o drive recebe
comandos de habilitação, inversão, informe de emergência e referência de velocidade e
envia informe de falha e a corrente do motor. A porta de comunicação RS-485 é usada
apenas para avaliar o funcionamento do Inversor durante a manutenção.

Dentre as funcionalidades dos Inversores estão controle vetorial, controle V/F ,
gerador de rampa, controlador PID.
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Os modelos utilizados foram o 6SE6440-2UD27-5CA1 para os motores de 12,5 cv
e o 6SE6440-2UD31-1CA1 para o motor de 15 cv. Ambos modelos são protegidos por
fusíveis de 25 A.

7.1.3 Sistema de controle

A substituição do sistema de controle existente foi necessária devido ao sistema
antigo não mais contar com suporte por parte da Siemens e não ser capaz de se comunicar
em protocolo Profinet, que tem substituído os mais antigos como o Profibus. A alternativa
de se comprar um módulo Profinet para integrá-lo seria muito cara e não valeria a pena.
Optou-se então pela facilidade de trabalhar com um ambiente de automação integrado e
com suporte.

Figura 29 – CLP S7-1200

Fonte: Autor

O novo sistema (Figura 29) é constituído dos seguintes módulos:

• Uma fonte de alimentação 220 V ac/24 V cc - 2,5 A modelo PM 1207 (6EP1332-
1SH71);

• Um módulo de comunicação Profibus CM 1243-5 DP Master (6GK7243-5DX30-
0XE0);

• Uma CPU com as seguintes características:

– CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7214-1AG40-0XB0);

– 14 entradas e 10 saídas digitais 24 V cc;

– 2 entradas analógicas 0/10 V cc com 10 bits de resolução;

– 6 contadores de 100 kHz e 3 de 30 kHz;

– Uma porta Profinet 100 Mbits/s;

– 4 MB de memória EEPROM e 100 kB de RAM ;

• Um módulo com 16 entradas e saídas digitais SM 1223 (6ES7223-1BL32-0XB0) 24
V cc;
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• Um módulo com 8 entradas digitais 24 V cc SM 1221 (6ES7221-1BF32-0XB0);

• Um módulo com 4 entradas e 2 saídas analógicas -10/+10 V cc ou 0(4)/20 mA com
13 bits de resolução SM 1234 (6ES7234-4HE32-0XB0);

• Um módulo com 4 entradas analógicas -10/+10 V cc, -5/+5 V cc, -2,5/+2,5 V cc,
0(4)/20 mA com 12 bits de resolução mais bit de sinal SM 1231 (6ES7231-4HD32-
0XB0);

• Um módulo com 4 saídas analógicas -10/+10 V cc, 0(4)/20 mA com resolução de 12
bits SM 1232 (6ES7232-4HD32-0XB0).

O sistema perfaz um total de 38 entradas digitais, 26 saídas digitais, 10 entradas
analógicas e 6 saídas analógicas. Uma comparação entre o sistema original e o novo
considerando os módulos de entrada e saída digital e as CPUs do CLPs pode ser vista no
Anexo C.

7.1.4 IHM OP 77B

A IHM utilizada para interação com o CLP no cavalete Usinagem Paulista 7 é
de fabricação Siemens, modelo OP 77B (6AV6641-0CA01-0AX1). Dispõe de espaço para
SD-Card, comunicação PPI, MPI e Profibus DP.

7.1.5 KTP900 Basic Panel

A IHM adquirida é do modelo KTP900 Basic Panel (6AV2123-2JB03-0AX0) (Figura
30), de fabricação Siemens e será utilizada para a interação com os dois cavaletes, escolhendo-
se entre eles o mestre (bobinado) e o escravo (desbobinado). Será instalada em um painel
móvel juntamente com o access point, Seção 6.4, onde acessará os dois CLPs via Wi-Fi
Profinet.

Figura 30 – IHM KTP900 Basic Panel

Fonte: (SIMATIC. . . , 2019)
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7.1.6 Switch CSM 1277

Os dois switches adquiridos para o projeto de repasse automático são de fabricação
Siemens, modelo CSM 1277 (6GK7277-1AA10-0AA0) Ethernet Industrial (Figura 31).
Serão usados para a conexão dos CLPs S7-1200 com os módulos client (Seção 6.3),
contendo 4 portas, permite velocidade de 10/100 Mbits/s. Caso seja necessário entrar em
rede com o CLP não será necessário remover a conexão deste com o client.

Figura 31 – Switch CSM 1277

Fonte: (SIMATIC. . . , 2010)

7.1.7 Client

O Client escolhido é de fabricação Siemens, modelo Scalance W721-1 (6GK5721-
1FC00-0AA0) (Figura 32). Será responsável por conectar cada CLP à rede Wi-Fi de
automação, que conectará o par de cavaletes à IHM do painel móvel.

Figura 32 – Scalance

Fonte: (SIMATIC. . . , 2017)

7.1.8 Access Point

O access point escolhido é de fabricação Siemens modelo Scalance W761-1 (6GK5761-
1FC00-0AA0). Será responsável por fazer a transmissão Wi-Fi da rede de automação,
conectando o par de cavaletes à IHM do painel móvel.
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7.1.9 Sensor dancer

O sensor dancer disponível estava fora de uso (Figura 33). A ideia inicial é que ele
pudesse permitir calcular os limites desejados da ”barriga” formada pelo duto/cabo entre
os dois cavaletes, caracterizada pela tensão mecânica.

Figura 33 – Sensor Dancer

Fonte: Autor

7.1.10 Fontes de alimentação

Além da nova fonte de alimentação do sistema de controle incluída no projeto de
automação, cada cavalete possui duas fontes 220 V ac/ 24 V cc 2,5 A para alimentação dos
seus elementos de campo (Figura 34).

Figura 34 – Fontes 24 V cc

Fonte: Autor

7.1.11 Encoders

Os encoders presentes nos motores do cavalete Usinagem Paulista 7 são do tipo
pulses per revolution, PPR 1024 (pulsos por revolução igual a 1024), são encoders de
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quadratura. Isso significa que são incrementais e que a cada revolução conta-se 1024 pulsos.

7.1.12 TIA PORTAL V14

O Totally Integrated Automation Portal - TIA Portal é um ambiente não só de
programação e configuração de CLPs, mas que permite a integração de elementos que antes
eram programados separadamente, como IHMs, clients e access point, além de permitir
também a configuração de redes complexas de automação. Sendo o CLP de controle de
fabricação Siemens, o TIA Portal foi utilizado para a programação e configuração deste
CLP, dos módulos a eles conectados, bem como do access points e também dos clients.
Devido a uma dificuldade com o firmware do CLP utilizado e o modelo OP 77B da IHM
ser antigo, foi necessário usar a versão V14, única que permitia a configuração de todos
estes equipamentos.

7.1.13 Ferramenta de seleção Siemens

A Siemens disponibiliza uma ferramenta chamada TIA Selection Tool para auxiliar
a escolha de CLPs e outros eletrônicos industriais, facilitando o trabalho de encontrar e
comparar as soluções e selecionar a ideal para a função desejada, bem como também a
escolha de equipamentos capazes de se comunicar entre si.

Esta ferramenta, disponível para se trabalhar online e offline, foi utilizada para se
escolher a CPU, os módulos necessários para assegurar ao menos a configuração básica de
entradas e saídas, protocolos de comunicação e também a escolha dos equipamentos para
estabelecer a rede Wi-Fi industrial.
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8 Documentação

8.1 Arquitetura do Sistema
A arquitetura do sistema considerando a comunicação dos CLPs dos cavaletes 6 e

7 com a IHM de automatismo instalada no painel móvel está representada na Figura 35.

Figura 35 – Arquitetura do sistema

Fonte: Autor

8.2 Lista de Entrada e Saída
Após adquirido o backup do programa aplicativo, foi gerada uma lista de entrada e

saída para o projeto baseada nas entradas e saídas analógicas e digitais do programa.

A lista de entrada e saída é um documento no qual constam o tag da variável,
sua descrição, o tipo da variável, o endereço de memória do CLP e sua localização física,
através das identificações do canal e do módulo. Vide Anexo A.

O tag é um mnemônico que facilita a identificação da função de uma entrada ou
saída.

8.3 Diagramas de força e comando
Para possibilitar as ações do pessoal de manutenção, vários tipos de desenhos de

campo devem ser gerados. Neste projeto foram gerados os diagramas de força, que mostram
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como são ligados elementos de potência como inversores, motores e freios. Os diagramas
de comando mostram como são ligadas as entradas e saídas analógicas e digitais, relés
auxiliares e fontes de alimentação em geral. Estes diagramas estão no Anexo D e estão
sob a denominação geral de Diagramas elétricos.

8.4 Descrição Funcional do Processo
A descrição funcional é um documento que descreve como deverá ser implementado

o programa aplicativo. Este documento deve ser comentado criticamente e aprovado pelo
cliente antes de se iniciar o desenvolvimento do referido programa.

8.4.1 Descrição Geral

O cavalete motorizado skid roller é uma máquina desenvolvida para carregar e
descarregar bobinas gigantes, que são usadas para acondicionar os mais diferentes tipos de
cabos e dutos.

Para o procedimento de repasse o os dois cavaletes são posicionados um em frente
ao outro, com suas respectivas bobinas alinhadas para garantir o carregamento correto. O
cavalete com a bobina que será descarregada deve inicialmente girar mais lentamente pois
o diâmetro visto pelo cabo/duto é maior nessa condição que o da bobina descarregada.

As velocidades de rotação das bobinas devem ser corrigidas ao longo de todo
processo, em face da natural variação de diâmetro que ocorre nelas (diminui na bobina de
desbobinagem a aumenta na bobina de bobinagem).

Concomitantemente ao movimento do giro ocorre o deslocamento transversal de
um dos cavaletes, necessário para permitir que o duto/cabo seja devidamente posicionado
de tal forma que cada lance de duto/cabo fique exatamente ao lado do lance anterior.

8.4.2 Fluxograma do processo

O fluxograma do procedimento pode ser visto na Figura 36

Informações sobre os principais equipamentos:

• M2.1: Motor 1 do rolo;

• I2.1: Inversor do motor 1 do rolo;

• M3.1: Motor 2 do rolo;

• I3.1: Inversor do motor 2 do rolo;

• M4.1: Motor 3 do rolo;
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• I4.1: Inversor do motor 3 do rolo;

• M5.1: Motor 4 do rolo;

• I5.1: Inversor do motor 4 do rolo;

• M6.1: Motor de deslocamento transversal;

• I6.1: Inversor do motor de deslocamento transversal;

• SD7: Sensor Dancer do cavale usinagem paulista 7.

Figura 36 – Fluxograma de Processo

Fonte: Autor

8.4.3 Lógica de controle

8.4.3.1 Funcionamento em Local

O funcionamento em local, caracteriza-se basicamente na utilização das funções
do pendente em cada cavalete. Neste modo de funcionamento o operador deve assumir o
pleno controle, estando atento a todas as necessidades do processo. Para este modo estar
habilitado a chave ”espalhador manual/automático” deve estar em manual.

O primeiro passo para habilitar os motores do cavalete é pressionar a botoeira
”habilita reset” que sinaliza este comando no CLP de segurança que então liberará o
uso da botoeira ”reset” se nenhuma chave de emergência estiver acionada. A botoeira
”habilita reset” funciona como uma trava na programação, impedindo que os inversores
sejam ligados. Haverá uma sinalização luminosa na porta do painel do CLP indicando a
necessidade de pressionar ambas botoeiras.
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Após devidamente habilitadas, as botoeiras do pendente e da porta do painel ficarão
a disposição do operador. As funções jog utilizam a referência de velocidade inserida à
partir da IHM, na faixa de 0 a 30%. Esta referência deve ser enviada ao inversor apenas
enquanto a botoeira é pressionada.

Ao pressionar a botoeira ”liga”, os motores dos rolos devem começar a girar de
acordo com a referência escolhida pelo operador através do potenciômetro do pendente.
Os rolos deverão parar se a botoeira ”desliga” for pressionada.

Na porta de painel com botoeiras, veja Figura 18, as botoeiras ”liga” e ”desliga” têm
as funções de ligar e desligar os motores dos rolos e a chave ”espalhador esquerda-direita”
aciona o movimento de jog do deslocamento transversal.

Todo e qualquer movimento deve cessar imediatamente quando qualquer uma das 4
botoeiras de emergência for acionada. Para reabilitar o cavalete será necessário pressionar
a botoeira ”reset”, o que só deverá ser feito após as botoeiras retornarem ao estado normal.

Caso algum dos inversores entre em falha, os demais seguirão conduzindo o processo
sem problemas. No entanto, se o botão ”reset” for pressionado, a alimentação de todos os
inversores será cortada e estes desabilitados por 20 segundos. Se a falha for momentânea
este procedimento restaurará o funcionamento normal dos inversores.

A referência de velocidade inicialmente passada ao motor de cada rolo deve ser
a mesma. Suas correntes então são monitoradas e caso haja alguma diferença entre elas
esta deverá ser corrigida por um processo de correção de referência de velocidade, e desta
forma equilibrar as cargas em cada motor.

8.4.3.2 Funcionamento em Semi-Automático

O funcionamento em semi-automático e em local, são similares. Para habilitá-lo a
chave ”espalhador manual/automático” deve estar em manual. A única diferença entre
esses modos é o uso dos comandos ”inverte espalhador p/ dir” e ”inverte espalhador p/ esq”
existentes no painel de botoeiras. O funcionamento desses comandos é análogo aos das
botoeiras ”liga” dos rolos para o deslocamento transversal, ou seja, mesmo que a botoeira
seja liberada a referência de velocidade permanecerá sendo enviada ao inversor, até que a
botoeira ”desliga” ou qualquer botoeira de jog do espalhador seja pressionada.

8.4.3.3 Funcionamento em Automático

Para o funcionamento em automático, a chave "espalhador manual/automático"deve
estar em automático. Nesse momento o controle dos cavaletes passará a ser feito estrita-
mente pelo painel da IHM de automatismo.

Assim que selecionados os parâmetros pela IHM de automatismo, o sistema estará
pronto para funcionar. Uma vez habilitada a função liga em automático são feitos os
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cálculos necessários para que os cavaletes possam começar o processo. Primeiramente o
cavalete mestre deve verificar se a tensão presente no duto/cabo é a desejada comparando-a
com a medição do sensor dancer ou do torque dos motores. Se estiver abaixo, este deve
começar a girar lentamente para corrigir o valor de tensão e quando corrigida o escravo
começará a girar. Caso a tensão esteja acima, o mestre deverá esperar que o escravo comece
lentamente até que a tensão esteja de acordo com a desejada. Uma vez atingida esta
condição o cavalete mestre inicia a rotação da bobina. A velocidade do rolo do cavalete
escravo será controlada pela velocidade definida pelo operador e a velocidade do rolo
mestre será controlada pela tensão mecânica medida pelo sensor dancer ou pelo torque
dos motores de seus rolos.

O deslocamento transversal deve ser calculado de acordo com as dimensões da
bobina e deve estar sempre acompanhando a mudança de velocidade do rolo mestre, pois
garante que à medida que a seção transversal aumenta, a velocidade de deslocamento
transversal reduza de forma a manter o posicionamento de cada lance exatamente ao lado
do lance anterior na bobina que recebe o duto/cabo.

Quando for detectado que o processo de transferência está nos 15 metros finais, o
escravo deverá reduzir sua velocidade progressivamente até a conclusão do processo.

A qualquer momento um botão de emergência disponibilizado na tela da IHM de
automatismo poderá ser pressionado e interromper o processo. Na tela da IHM deverá
haver um botão de pausa conjugado com um botão de confirmação, caso seja necesária
uma parada momentânea da transferência. Toda e qualquer parada na transferência deverá
ser informada ao operador como um alarme ou evento descrevendo o motivo.

8.4.4 Alarmes e Defeitos

8.4.4.1 Alarmes

• Emergência.

Ação: Para cada cavalete, informar ao operador com uma mensagem na IHM local
em uma lâmpada de sinalização no painel de botoeiras. Também sinalizar no painel
da IHM de automatismo (caso esteja em automático). Cortar alimentação de todos
os motores.

Origem: Botoeiras ”Emergência”, e chaves disconect (chaves que operam quando a
grade de proteção do rolos for retirada).

• Botão de Emergência na IHM Automatismo.

Ação: Cortar alimentação de todos os motores e sinalizar na IHM de automatismo.

Origem: IHM Painel Automatismo.
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8.4.4.2 Defeitos

• Falha nos inversores dos motores.

Ação: Informar ao operador quais inversores estão em falha através na IHM local e
na IHM de automatismo se em modo automático. Quando pressionada a botoeira
”reset”, esperar 20 segundos com os inversores desabilitados na tentativa de solucionar
o estado de erro.

Origem: Inversores dos motores

• Tensionamento excessivo no duto/cabo.

Ação: Informar ao operador na IHM de automatismo que o tensionamento excessivo
não pôde ser corrigido automaticamente, cortar alimentação de todos os inversores
do rolo de bobinagem, e o movimento transversal imediatamente e 3 segundos depois
desligar o rolo de desbobinagem. Retomar o processo através de um botão na IHM
de automatismo seguido por uma confirmação.

Origem: Inversores do rolo de bobinagem ou sensor dancer.

8.4.5 Lista de Parâmetros

Tabela 1 – Lista de parâmetros

ITEM DESCRIÇÃO LIM. MÁX LIM. MIN UNID.
01 Jog para desloca-

mento transversal
30 0 %

02 Deslocamento con-
tínuo Transversal

100 0 %

03 Jog para giro da bo-
bina

30 0 %

04 Giro contínuo da
bobina

100 0 %

05 Referência de velo-
cidade para moto-
res

100 0 %
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9 Migração

9.1 Planejamento

9.1.1 Programa aplicativo

A partir do backup do programa aplicativo do CLP original enviado pelo cliente, foi
iniciado o trabalho de migração do software para o ambiente de programação TIA Portal
visto na Seção 7.1.12 que configurará a rede.

A programação foi feita em ladder, uma das linguagens de programação da norma
IEC 61131-3, a mesma utilizada no programa original. Uma lista ”De-Para” foi gerada
com a finalidade de facilitar a migração pela comparação dos endereços das variáveis do
programa original com os configurados no novo programa, veja o Anexo B.

9.1.2 Documentação

Os diagramas de força e comando conforme Anexo D foram atualizados e alterados
em função das seguintes modificações:

• Entradas e saídas que antes eram ligadas ao CLP de controle foram passadas para o
CLP de segurança;

• Uma nova fonte de alimentação foi acrescida para alimentar exclusivamente o sistema
de controle;

• Alteração dos endereços do canal.

9.1.3 Testes de Fábrica

Concluída a programação e a configuração inicial do CLP, foi necessário aplicar os
testes de fábrica ao programa aplicativo. Tratam-se de testes de validação do programa a
ser migrado. Sua finalidade é encontrar erros de programação e diferenças de configuração
que poderiam causar um comportamento diferente do esperado.

Os testes foram realizados no CLP, através do comando force, comando capaz de
simular entradas ao CLP e, a partir daí fazer com que o programa reaja como se estivesse
no ambiente do cliente.

Para testes mais completos, foi necessário pegar emprestado com o cliente a IHM
local de um cavalete. O programa aplicativo original da IHM também foi migrado para o
ambiente de programação TIA Portal.
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Após os devidos testes, os erros dos programas foram corrigidos e então o CLP
com o programa carregado, ficou pronto para a substituição.

9.2 Migração

9.2.1 Troca do CLP

Para iniciar o trabalho de migração foi necessário realizar a identificação dos cabos
com o intuito de torná-los distinguíveis durante o processo de remoção do CLP original e
a posterior instalação do novo. Para que pudessem ser apropriadamente anilhados, foram
preparadas identificações e porta-identificações para cabos, também chamados de luva
para cabos.

Após os cabos estarem devidamente identificados, foram sendo removidos de suas
posições originais, à medida que os módulos ficavam livres, estes foram cedendo lugar aos
novos. Optou-se por realizar este processo módulo por módulo com o intuito de deixar o
mínimo possível de cabos soltos, organizando e facilitando o procedimento.

Figura 37 – Painel CLP em migração

Fonte: Autor

Durante as visitas realizadas foram identificados possíveis problemas para a migra-
ção. Um destes foi a possibilidade de que os cabos que chegam do campo não tivessem
tamanho suficiente para alcançar as entradas e saídas do novo CLP, devido à diferença
de posicionamento entre este e o antigo. A solução encontrada foi a utilização de bornes
intermediários entre o campo e o CLP.

A Figura 37 mostra o painel do CLP com a CPU e os bornes intermediários
circulados. A Figura 38 mostra o detalhe do conector existente entre o campo e o painel.
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Figura 38 – Conectores de entrada no painel

Fonte: Autor

9.3 Testes dinâmicos
Após a instalação do novo CLP, iniciaram-se os testes finais para verificar se a

máquina funcionaria da forma desejada.

Basicamente os testes se constituíram da verificação das funções relacionadas ao
modo local.

Após estes testes o cavalete foi aprovado com as mesmas funcionalidades de antes
da migração.

9.4 Dificuldades encontradas
As primeiras dificuldades encontradas se deram no processo de migração da lógica.

Normalmente existem softwares capazes de realizar o processo de migração da lógica de
softwares de programação mais antigos para mais novos, principalmente quando se trata
de ambientes de um mesmo fabricante. Entrando em contato com o fabricante descobriu-se
que o software de migração não é suficientemente confiável. Foi sugerido que se fizesse a
migração manualmente.

O ambiente de programação escolhido inicialmente foi o TIA Portal V13, disponível
no cliente e aparentemente compatível com o CLP adquirido. Durante os downloads do
programa aplicativo para a nova CPU surgiu um problema devido à diferença entre o
firmware da CPU e o da versão disponibilizada no software de programação. A CPU tinha
um firmware mais atual que o do modelo disponível no TIA Portal V13. Optou-se então
por usar o TIA Portal V15 que era o mais atual.

Com a tentativa de integrar a IHM OP 77B à rede de automação, percebeu-se que
a versão V15 já não disponibilizava mais suporte para esse modelo. A última versão que
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possibilitava a integração era a V14.

No programa aplicativo original a IHM transmitia os valores digitados pelo usuário
em double word, porém o programa aplicativo utilizava os valores recebidos em word. Para
isso, os dois últimos bytes da variável DW da IHM eram endereçados como uma outra
variável. Esse tipo de situação é chamada overlap.

Variáveis do tipo W ocupam o espaço de dois bytes, ou seja, 16 bits; Variáveis do
tipo DW ocupam o espaço de 2 W, ou seja, 4 bytes ou 32 bits. As W utilizadas em overlap
com variáveis do tipo DW eram as duas últimas. Isso porque nas DW ocorria o swap de
words, que é a troca de posição no armazenamento da variável na memória da CPU entre
a W mais significativa com a menos. Inicialmente, essa configuração de endereçamentos foi
mantida. No entanto, os primeiros testes realizados após a instalação do CLP mostraram
que o uso de overlap não permitia o funcionamento correto destas variáveis. A solução
encontrada foi reendereçá-las.

Durante a migração do cavalete Usinagem Paulista 7 os inversores 2 e 4 foram
removidos da máquina pelos operadores. Como no início do trabalho estavam lá, só se deu
conta de que estes haviam sido retirados após os trabalhos de migração quase finalizados.
Necessários para a fase de testes dinâmicos, foi solicitada sua reinstalação. Estes inversores
entretanto, não eram os originais que estavam configurados para comunicação com o CLP.
Assim os testes apresentaram problemas cuja solução foi endereçada ao cliente.

Durante os testes dinâmicos foram encontradas algumas inconsistências entre o
projeto e o campo. Foi necessária a presença de operadores da máquina e da equipe da
manutenção para auxiliar na solução dessas inconsistências.
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10 Resultados e Considerações Finais

Os trabalhos relacionados à migração foram concluídos com sucesso e aceitos pelo
cliente sem ressalvas. Com a exceção dos inversores, o cavalete Usinagem Paulista 7 foi
entregue ao cliente exatamente como funcionava originalmente.

Com a fase da migração do primeiro CLP concluída, iniciou-se os trabalhos com o
cavalete Usinagem Paulista 6.

Em paralelo à migração do Usinagem Paulista 6, foi projetado e confeccionado o
painel da IHM de automatismo. Também foram verificados e postos em funcionamento os
encoders de um dos motores de rolo e do motor de deslocamento transversal dos cavaletes
Usinagem Paulista 6 e 7 que não estavam em funcionamento e que serão de extrema
importância para a nova fase.

Os passos seguintes serão a instalação do painel da IHM de automatismo, configu-
ração da rede Wi-Fi para a comunicação entre cada cavalete e a IHM.

O processo de automação exige o conhecimento das grandezas envolvidas nas
variáveis do processo. Para conseguir atender a essas necessidades, pensou-se na implantação
de um sistema de coleta de dados no cavalete Usinagem Paulista 7, que entraria em
funcionamento todas a vezes que o processo de repasse fosse iniciado. Uma ferramenta de
registro do próprio CLP, capaz de armazenar dados de leitura, seria ativada e salvaria os
valores de leitura da corrente e/ou torque nos motores para que se pudesse conhecer a
variação destas grandezas ao longo do repasse, bem como compreender também a tensão
aplicada ao duto/cabo.

Após a aquisição dos dados, será necessário preparar as ”receitas” relacionadas ao
duto/cabo a ser bobinado: o tamanho da bobina, a quantidade a ser bobinada e a velocidade
de transferência, aplicando um algoritmo de controle que conheça as características de
cada produto e que se adapte a cada conjunto de situações específicas.
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11 Conclusão

A necessidade de qualidade e eficiência de processos em indústrias, pressionam pela
utilização de tecnologias cada vez mais avançadas. No mercado de extração de petróleo
offshore a realidade é a mesma, em especial no Brasil que é um dos países referência nesta
indústria.

Além da produção, a preocupação em eficiência e qualidade tem olhado para
outros gargalos das etapas industriais como é o caso do armazenamento e transporte de
dutos/cabos usados na extração de petróleo, buscando atacá-los com os meios eficazes,
encontrando soluções cada vez melhores e que tragam um resultado final que atenda às
exigências específicas deste processo.

O trabalho teve como finalidade apresentar a implementação de uma das etapas da
solução encontrada para melhoria do transporte de linhas flexíveis e umbilicais, com ênfase
na migração do CLP responsável pelo processo de automação do cavalete motorizado skid
roller Usinagem Paulista 7.

Foram apresentados os métodos necessários para execução da migração, iniciando-se
com o conhecimento do maquinário, suas características e funcionamento, incluindo o
processo de análise dos documentos disponibilizados, migração do programa aplicativo para
um novo ambiente de programação, os respectivos testes, elaboração da documentação para
substituição do CLP, testes dinâmicos, correção dos problemas encontrados e finalmente a
entrega da máquina com a etapa de migração concluída.

Foi possível concluir que muitas vezes as necessidades das indústrias se encontram em
realidades que ultrapassam o ambiente universitário, exigindo do profissional ferramentas
como gerenciamento de tempo, uso de cronogramas, resolução de problemas das mais
variadas naturezas com soluções rápidas e eficientes.

Ferramentas de gerenciamento de projetos, a escuta de pessoas mais experientes,
empenho e criatividade são necessários para se trabalhar no ramo de automação industrial
e foram de grande utilidade para a execução desse tipo de trabalho.



57

Referências

ALTICE. Redes – Como funciona um Switch? 2011. Disponível em: <https:
//pplware.sapo.pt/microsoft/windows/redes-como-funciona-um-switch/>. Acesso em: 03
jun. 2019. Nenhuma citação no texto.

ANP. A Indústria de Petróleo e Gás no Brasil. 2018. Disponível em: <http:
//www.anp.gov.br/palestra/4820-a-industria-de-petroleo-e-gas-no-brasi>. Acesso em: 30
mar. 2019. Citado 3 vezes nas páginas 19, 20 e 21.

CITISYSTEMS. O que faz o Inversor de Frequência e como Especificar? Disponível em:
<https://www.citisystems.com.br/inversor-de-frequencia/>. Acesso em: 03 jun. 2019.
Nenhuma citação no texto.

CONSTRULIGA. Como frenar um motor elétrico? 2017. Disponível em: <https:
//www.blogdaliga.com.br/para-voce-eletricista-como-frenar-um-motor-eletrico/>. Acesso
em: 03 jun. 2019. Nenhuma citação no texto.

DYNAPAR. Quadrature Encoder Overview. Disponível em: <https://www.dynapar.com/
technology/encoder_basics/quadrature_encoder/>. Acesso em: 03 jun. 2019. Nenhuma
citação no texto.

ENCODER PRODUCTS COMAPNY. What IS an encoder? 2016. Disponível em:
<http://encoder.com/blog/company-news/what-is-an-encoder/>. Acesso em: 03 jun.
2019. Nenhuma citação no texto.

GLOBO. O que é access point? Veja para que serve o ponto de acesso de
Wi-Fi. 2018. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/06/
o-que-e-access-point-veja-para-que-serve-o-ponto-de-acesso-de-wi-fi.ghtml>. Acesso em:
03 jun. 2019. Nenhuma citação no texto.

MCCRADY, S. G. Designing SCADA application software: a practical approach. [S.l.]:
Elsevier, 2013. Nenhuma citação no texto.

O CAFEZINHO. A Estagnação da Produção Brasileira de Petró-
leo. 2019. Disponível em: <https://www.ocafezinho.com/2019/01/07/
a-estagnacao-da-producao-brasileira-de-petroleo/>. Acesso em: 30 mar. 2019.
Nenhuma citação no texto.

O’BRIEN, L.; WOLL, D. The Control System Migration Survival Manual. [S.l.], 2010.
Nenhuma citação no texto.

PAGANI, M. D. Simulação computacional de injeção de vapor em poços com recuperação
avançada de Óleo. 2016. Nenhuma citação no texto.

PALPITE DIGITAL. O que é um Switch. Disponível em: <https://www.palpitedigital.
com/o-que-e-um-switch/>. Acesso em: 03 jun. 2019. Nenhuma citação no texto.

PETROBRAS. Conheça curiosidades sobre equipamentos de nossos sistemas
submarinos. 2015. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/



Referências 58

conheca-curiosidades-sobre-equipamentos-de-nossos-sistemas-submarinos.htm>. Acesso
em: 20 maio 2019. Citado 4 vezes nas páginas 22, 23, 24 e 25.

PETROBRáS. Bacia de Campos. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/
nossas-atividades/principais-operacoes/bacias/bacia-de-campos.htm>. Acesso em: 30 mar.
2019. Nenhuma citação no texto.

PETRUZELLA, F. D. Controladores Lógicos Programáveis. [S.l.]: AMGH Editora, 2014.
Citado 2 vezes nas páginas 32 e 34.

ROESSLER, D. Control System Migrations A Practical Project Management Handbook.
[S.l.]: Momentum Press, 2013. Nenhuma citação no texto.

SCHMIDT, F. T. Instalação de linhas flexíveis e umbilicais:testes de condicionamento e
falhas operacionais. 2011. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 27.

SIMATIC HMI - HMI devices Basic Panels 2nd Generation - Operating Instructions.
[S.l.], 2019. Citado na página 41.

SIMATIC NET - Industrial Wireless LAN SCALANCE W760/W720 - Operating
Instructions. [S.l.], 2017. Citado na página 42.

SIMATIC NET - S7-1200 Compact Switch Module CSM 1277 - Operating Instructions.
[S.l.], 2010. Citado na página 42.

STROBHAR, D. A. Human Factors in Process Plant Operation. [S.l.]: Momentum Press,
2013. Nenhuma citação no texto.

UMANS, S. D. Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley-7. [S.l.]: AMGH Editora, 2014.
Nenhuma citação no texto.

UOL. Produção de Petróleo no Brasil. Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.
com.br/geografia/producao-petroleo-no-brasil.htm>. Acesso em: 30 mar. 2019. Nenhuma
citação no texto.

UOL. Brasil se Torna Independente em Petróleo. 2006. Disponível em: <https:
//noticias.uol.com.br/ultnot/2006/04/21/ult27u55091.jhtm>. Acesso em: 30 mar. 2019.
Nenhuma citação no texto.

USINAGEM PAULISTA. Referência em fabricação de Skid Roller. 2012.
Disponível em: <https://usinagempaulista.wordpress.com/2012/02/09/
referencia-em-fabricacao-de-skid-roller/>. Acesso em: 03 jun. 2019. Citado na
página 27.



59

APÊNDICE A – Lista de Entrada e Saída
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APÊNDICE B – Lista De-Para



APÊNDICE B. Lista De-Para 62



63

APÊNDICE C – Comparação entre os
sistemas antigo e novo

Características do sistema de controle original:

Entradas digitais:

• 24 com no máximo 12,8 ms e no mínimo 0,2 ms para leitura de ”0” a ”1” e consumo
de corrente típico de 2,5 mA;

• 16 com 4,5 ms para leitura de ”0” a ”1” e consumo de corrente típico de 4,0 mA;

• 6 contadores de 30 kHz;

Saídas digitais:

• 16 saídas transistorizadas com corrente máxima de 0,75 A para sinal ”1” e 10µA de
corrente residual em ”0”;

• 2 com delay máximo de 10µs;

• 14 com delay máximo de 130µs.

Entradas analógicas:

• 8 entradas analógicas com entradas máximas de 30 V cc ou 32 mA, resolução de 12
bits e tempo de conversão menor que 0,25 ms;

• Entradas de tensão monopolares configuráveis em faixas entre 0/50 mV à 0/10 V e
bipolares entre -50/50 mV à -5/+5 V ;

• Entradas de corrente em 0/20 mA.

Saídas analógicas:

• 6 saídas analógicas com impedância mínima de carga para tensão de 5 kΩ, e máxima
de 0,5 kΩ para saída em corrente e resolução de 11 bits;

• Entradas de tensão em -10/+10 V cc com tempo de estabelecimento máximo de 100
µs;

• Entrada de corrente em 0/20 mA com tempo de estabelecimento máximo de 2 ms.
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CPU :

• 2 entradas de interface RS 485 para protocolos Profibus, MPI e PPI;

• 16 kB de memória EEPROM;

• 10 kB de memória RAM.

Características do novo sistema de controle:

Entradas digitais:

• 38 com no máximo 12,8 ms e no mínimo 0,2 ms para leitura de ”0” a ”1” e consumo
de corrente típico de 4 mA e mínimo de 2,5 mA;

• 3 contadores de 100 kHz;

• 3 contadores de 30 kHz.

Saídas digitais:

• 26 saídas transistorizadas com saída máxima de 0,5 A;

• 10 com delay máximo de 5µs e corrente residual de 0,1 mA;

• 16 com delay máximo de 200µs e corrente residual de 10 µs.

Entradas analógicas:

• 2 entradas 0/10 V cc com 10 bits de resolução, tempo de conversão 625 µs e resistência
de entrada maior que 100 kΩ

• 6 entradas bipolares para tensão com faixas entre -2,5/+2,5 à -10/+10 V cc ou para
corrente com faixa 0/20 mA ou 4/20 mA e resolução de 12 bits. Impedância de
entrada para tensão de 9MΩ e para corrente de 280 Ω, tempo de conversão de 625
µs, tensão máxima de 35 V cc e corrente máxima de 40 mA;

Saídas analógicas:

• 6 saídas analógicas com impedância de carga para tensão mínima de 1 kΩ e carga
máxima de 0,6 kΩ para saída de corrente;

• Entradas de tensão em -10/+10 V cc com tempo de estabelecimento máximo de 750
µs;

• Entrada de corrente em 0/20 mA com tempo de estabelecimento máximo de 2 ms.
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CPU :

• 1 entrada de interface RJ 45 para protocolo Profinet e Ethernet;

• 4 MB de memória EEPROM;

• 100 kB de memória RAM.
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APÊNDICE D – Diagrama Elétrico
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APÊNDICE E – Código de Migração
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"Aux_P�ss�" %MD3300 R��� Auxi�i�r�P�ss��Digi��d�

"Firs�Sc��" %M100.0 B���

"P�ss�_A���" %MD3304 R��� Pr�xim��P�ss��c����g�m�Pr�gr�civ�

"P�ss�_B�ix�" %MD3312 R��� Pr�xim��P�ss��C����g�m�R�gr�civ�

"P�sic��_Esp��h�m����" %MD3320 R��� P�ssic�����u���d���sp��h�m����

"Pu�s�sP�rV����N" %MD3338 D��� Qu���id�d��d��Pu�s�s�p�r��um��v�����b�bi���d�

"Pu�s�sP�rV����P" %MD3334 D��� Qu���id�d��d��Pu�s�s�p�r��um��v�����P�g��d�

"U��_P�ss�_Dig" %MD3308 R��� U��im��P�ss��digi��d�

Netw��k�2:�SUBROTINA�COMANDO�TRAVERSE

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

S

R

"Firs�Sc��"
%M100.0%M100.0

"�RAV_ESQ"
%M4000.0%M4000.0

"�RAV_D�R"
%M4000.1%M4000.1

"�RAV_ESQ"
%M4000.0%M4000.0

"P_ABSOLU�O"

%M10.4%M10.4

"�RAV_D�R"

%M4000.1%M4000.1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"Firs�Sc��" %M100.0 B���

"P_ABSOLU�O" %M10.4 B��� PULSO�ABSOLU�O��RAVERSE

"�RAV_D�R" %M4000.1 B��� MEMOR�A��RAVERSE�PARA�D�RE��A

"�RAV_ESQ" %M4000.0 B��� MEMOR�A��RAVERSE�PARA�ESQUERDA



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

Netw��k�4:�NÃO�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

�

"HSC_R�d�"

%FC2

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"CO_ESPAU�O"
%I8.6%I8.6

"CO_ESPAU�O"
%I8.6%I8.6

"MEMOR�A_
PULSO1"

%M900.1%M900.1

%FC2

EN ENOEN ENO

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CO_ESPAU�O" %�8.6 B��� COMU�ADORA�ESPALHADOR�EM�AU�OMA��CO

"MEMOR�A_PULSO1" %M900.1 B���

Netw��k�5:�NÃO�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

�

SUB

Au���(R���)

ADD
Au���(R���)

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"CO_ESPAU�O"
%I8.6%I8.6

"CO_ESPAU�O"
%I8.6%I8.6

"MEMOR�A_
PULSO5"

%M900.5%M900.5

"P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320

"Aux_P�ss�"
%MD3300%MD3300

"P�ss�_A���"

%MD3304%MD3304

"P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320

"Aux_P�ss�"
%MD3300%MD3300

"P�ss�_B�ix�"
%MD3312%MD3312

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"Aux_P�ss�" %MD3300 R��� Auxi�i�r�P�ss��Digi��d�

"CO_ESPAU�O" %�8.6 B��� COMU�ADORA�ESPALHADOR�EM�AU�OMA��CO

"MEMOR�A_PULSO5" %M900.5 B���

"P�ss�_A���" %MD3304 R��� Pr�xim��P�ss��c����g�m�Pr�gr�civ�

"P�ss�_B�ix�" %MD3312 R��� Pr�xim��P�ss��C����g�m�R�gr�civ�

"P�sic��_Esp��h�m����" %MD3320 R��� P�ssic�����u���d���sp��h�m����

Netw��k�6:�BLOCO�JOG�ES�ALHADOR

CR�A�FLAGS�PARA�O�USO�DOS�COMANDOS�DE�JOG

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SA_CON�PR"
%Q0.6%Q0.6

"CO_JOESES"
%I1.0%I1.0

"CO_JOESD�"
%I1.1%I1.1

"PU_JOESD�"
%I8.4%I8.4

"JO_ESES"
%M19.0%M19.0

"PU_JOESES"
%I8.3%I8.3

"Au�_Lig�_
Esp��hE"

%M0.2%M0.2

"CO_JOESD�"

%I1.1%I1.1

"CO_JOESES"

%I1.0%I1.0

"PU_JOESES"

%I8.3%I8.3

"JO_ESD�"

%M19.1%M19.1

"PU_JOESD�"
%I8.4%I8.4

"Au�_�ig�_
Esp��hD"

%M0.3%M0.3

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"Au�_�ig�_Esp��hD" %M0.3 B��� Lig���sp��h�m�����p�r����Dir�i����m��u��m��ic�

"Au�_Lig�_Esp��hE" %M0.2 B��� Lig���sp��h�m�����p�r�����squ�rd���m��u��m��ic�

"CO_JOESD�" %�1.1 B��� COMU�ADORA�JOG�ESPALHADOR�P/�D�RE��A

"CO_JOESES" %�1.0 B��� COMU�ADORA�JOG�ESPALHADOR�P/�ESQUERDA

"JO_ESD�" %M19.1 B��� JOG�ESPALHADOR�PARA�D�RE��A

"JO_ESES" %M19.0 B��� JOG�ESPALHADOR�PARA�ESQUERDA

"PU_JOESD�" %�8.4 B��� PULSAN�E�JOG�ESPALHADOR�P/�D�RE��A

"PU_JOESES" %�8.3 B��� PULSAN�E�JOG�ESPALHADOR�P/�ESQUERDA

"SA_CON�PR" %Q0.6 B��� SA�DA�L�GA�CON�A�OR�PR�NC�PAL

Netw��k�7:�BLOCO�INVERTE�ES�ALHADOR

LÓG�CA�COMANDO��NVER�E�ESPALHADOR



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

TON

�im�

TON
�im�

S

R

S

R

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"PU_�NVESES"

%I1.4%I1.4

"PU_�NVESD�"

%I1.5%I1.5

"�_�NVESES"
%DB2%DB2

�#500mS ...

"PU_JOESES"
%I8.3%I8.3

"Au�_Lig�_
Esp��hE"

%M0.2%M0.2

"PU_�NVESD�"
%I1.5%I1.5

"PU_�NVESES"
%I1.4%I1.4

"�_�NVESD�"
%DB3%DB3

�#500mS ...

"PU_JOESD�"

%I8.4%I8.4

"Au�_�ig�_
Esp��hD"

%M0.3%M0.3

"�_�NVESES".Q "�RAV_ESQ"
%M4000.0%M4000.0

"�RAV_D�R"

%M4000.1%M4000.1

"�_�NVESD�".Q "�RAV_D�R"
%M4000.1%M4000.1

"�RAV_ESQ"
%M4000.0%M4000.0

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"Au�_�ig�_Esp��hD" %M0.3 B��� Lig���sp��h�m�����p�r����Dir�i����m��u��m��ic�

"Au�_Lig�_Esp��hE" %M0.2 B��� Lig���sp��h�m�����p�r�����squ�rd���m��u��m��ic�

"PU_�NVESD�" %�1.5 B��� PULSAN�E��NVER�E�ESPALHADOR�P/�D�RE��A

"PU_�NVESES" %�1.4 B��� PULSAN�E��NVER�E�ESPALHADOR�P/�ESQUERDA

"PU_JOESD�" %�8.4 B��� PULSAN�E�JOG�ESPALHADOR�P/�D�RE��A

"PU_JOESES" %�8.3 B��� PULSAN�E�JOG�ESPALHADOR�P/�ESQUERDA

"�_�NVESD�".Q B���

"�_�NVESES".Q B���

"�RAV_D�R" %M4000.1 B��� MEMOR�A��RAVERSE�PARA�D�RE��A

"�RAV_ESQ" %M4000.0 B��� MEMOR�A��RAVERSE�PARA�ESQUERDA

Netw��k�8:�BLOCO�VERIFICA�REFERÊNCIA�DE�JOG

RECEBE�A�REFERÊNC�A�DE�JOG�DA��HM�EM�VALORES�DE0-100%�E��RANSFORMA�EM�VALORES�DE�0-2^15

MUL

Au���(UD���)

CONV

��R��� ���"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"VAR_16"

%MD1056%MD1056

326.0

"A_REF�HMDW"

%MD1612%MD1612

"A_REF�HMDW"

%MD1612%MD1612

"A_REF�HMW"

%MW1616%MW1616

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(UD���)

EN

�N

ENO

OU�

��R��� ���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(UD���)

EN

�N

ENO

OU�

��R��� ���

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_REF�HMDW" %MD1612 R��� AUX�L�AR

"A_REF�HMW" %MW1616 ��� AUX�L�AR

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"VAR_16" %MD1056 DW�rd

Netw��k�9:�ATIVA�MODO�AUTOMÁTICO�DO�ES�ALHADOR

M��u��/Au��má�ic��P�D�(NÃO�É�USADO)

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"CO_ESPAU�O"
%I8.6%I8.6

"��g_5"
%M7.3%M7.3

"��g_5"

%M7.3%M7.3

"��g_2"

%M7.2%M7.2

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CO_ESPAU�O" %�8.6 B��� COMU�ADORA�ESPALHADOR�EM�AU�OMA��CO

"��g_2" %M7.2 B���

"��g_5" %M7.3 B���



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

Netw��k�10:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

DIV
Au���(U���) MOVE

SUB
D���

MUL
Au���(D���)"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"DANCER_
ESPALHA"

%IW112%IW112

+320

"D��c�r_
�sp��h�_MEM"

%MW1777%MW1777
"D��c�r_

�sp��h�_MEM"

%MW1777%MW1777
"D��c�r_
Esp��h�_�HM"

%MD1024%MD1024
"D��c�r_

Esp��h�_�HM"

%MD1024%MD1024

"ESPALHA_�HM_
SE�"

%MD1020%MD1020

"��g_7"
%MD1088%MD1088 160

"��g_7"

%MD1088%MD1088 "D��c�r_
�sp��h�_MEM"

%MW1777%MW1777

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(U���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

D���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(D���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(U���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

D���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(D���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"DANCER_ESPALHA" %�W112 W�rd

"D��c�r_Esp��h�_�HM" %MD1024 DW�rd

"D��c�r_�sp��h�_MEM" %MW1777 ���

"ESPALHA_�HM_SE�" %MD1020 DW�rd

"��g_7" %MD1088 D���

Netw��k�11:�BLOCO�REFERÊNCIA

DEF�NE�A�REFERÊNC�A�DE�VELOC�DADE�E�JOGA�PARA�SAÍDA

MOVE

�ID_C��p��t

MOVE

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

0

"REF_ESP"
%MW1606%MW1606

"P�D1_�N��"
%DB16%DB16

0.0

"D��c�r_
�sp��h�_MEM"

%MW1777%MW1777

0

0.0

"��g_2"
%M7.2%M7.2

0.5

f��s�

f��s�

f��s�

...

...

"��g_45"

%MW1779%MW1779

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"PU_JOESES"
%I8.3%I8.3

"A_REF�HMW"

%MW1616%MW1616

"REF_ESP"

%MW1606%MW1606

"PU_JOESD�"

%I8.4%I8.4

"PU_�NVESES"
%I1.4%I1.4

"PU_�NVESD�"

%I1.5%I1.5

"V�R_L�G"
%M20.5%M20.5

"CO_ESPMAN"
%I8.7%I8.7

"A_REF�HMW"
%MW1616%MW1616

"REF_ESP"
%MW1606%MW1606

EN

�N

ENO

OU�1

EN

S��p�i��

��pu�

��pu�_PER

Dis�urb��c�

M��u��E��b��

M��u��V��u�

Err�rAck

R�s��

M�d�Ac�iv���

M�d�

ENO

Sc���d��pu�

Ou�pu�

Ou�pu�_PER

Ou�pu�_PWM
S��p�i��Limi�_

H

S��p�i��Limi�_L

��pu�W�r�i�g_H

��pu�W�r�i�g_L

S����

Err�r

Err�rBi�s

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

S��p�i��

��pu�

��pu�_PER

Dis�urb��c�

M��u��E��b��

M��u��V��u�

Err�rAck

R�s��

M�d�Ac�iv���

M�d�

ENO

Sc���d��pu�

Ou�pu�

Ou�pu�_PER

Ou�pu�_PWM
S��p�i��Limi�_

H

S��p�i��Limi�_L

��pu�W�r�i�g_H

��pu�W�r�i�g_L

S����

Err�r

Err�rBi�s

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_REF�HMW" %MW1616 ��� AUX�L�AR

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CO_ESPMAN" %�8.7 B��� COMU�ADORA�ESPALHADOR�EM�MANUAL

"D��c�r_�sp��h�_MEM" %MW1777 ���

"PU_�NVESD�" %�1.5 B��� PULSAN�E��NVER�E�ESPALHADOR�P/�D�RE��A

"PU_�NVESES" %�1.4 B��� PULSAN�E��NVER�E�ESPALHADOR�P/�ESQUERDA

"PU_JOESD�" %�8.4 B��� PULSAN�E�JOG�ESPALHADOR�P/�D�RE��A

"PU_JOESES" %�8.3 B��� PULSAN�E�JOG�ESPALHADOR�P/�ESQUERDA

"REF_ESP" %MW1606 ��� REFERENC�A�P/�ESPALHADOR

"��g_2" %M7.2 B���

"��g_45" %MW1779 ���

"V�R_L�G" %M20.5 B���

Netw��k�12:�BLOCO�VERIFICA��OSICAO�ABSOLUTA�TRAVERSE

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

MOVE

CONV

��D��� R���

MUL

Au���(R���)

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"HC1".HSC

"E�c�d�r_
Esp��h�m����"

%MD3350%MD3350

"E�c�d�r_
Esp��h�m����"

%MD3350%MD3350
"��g_4"
%MD3354%MD3354 0.003476

"��g_4"

%MD3354%MD3354 "P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

��D��� R���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

��D��� R���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"E�c�d�r_Esp��h�m����" %MD3350 D��� Pu�s�s�vi�d��d����c�d�r�d��m���r�Esp��h�m����

"HC1".HSC HW_HSC

"P�sic��_Esp��h�m����" %MD3320 R��� P�ssic�����u���d���sp��h�m����

"��g_4" %MD3354 R���

Netw��k�13:�U���V��t��d��B��in��C��p�et�d�

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

CONV

��D��� R���

Re��

>=
R

ADD
Au���(R���)

SUB
Au���(R���)

Re��
<=

Re��
<>

MOVE

ADD

Au���(R���)

SUB

Au���(R���)

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"D��c�r_
Esp��h�_�HM"

%MD1024%MD1024
"Aux_P�ss�"
%MD3300%MD3300

"P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320

"P�ss�_A���"

%MD3304%MD3304

"V����_
C�mp����d�"

%M0.0%M0.0

"P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320

"Aux_P�ss�"
%MD3300%MD3300

"P�ss�_A���"
%MD3304%MD3304

"P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320

"Aux_P�ss�"

%MD3300%MD3300

"P�ss�_B�ix�"

%MD3312%MD3312

"P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320

"P�ss�_B�ix�"
%MD3312%MD3312

"Aux_P�ss�"
%MD3300%MD3300

"U��_P�ss�_Dig"
%MD3308%MD3308

"Aux_P�ss�"

%MD3300%MD3300

"U��_P�ss�_Dig"

%MD3308%MD3308

"P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320

"Aux_P�ss�"
%MD3300%MD3300

"P�ss�_A���"

%MD3304%MD3304

"P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320

"Aux_P�ss�"
%MD3300%MD3300

"P�ss�_B�ix�"

%MD3312%MD3312

EN

�N

ENO

OU�

��D��� R���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�

��D��� R���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"Aux_P�ss�" %MD3300 R��� Auxi�i�r�P�ss��Digi��d�

"D��c�r_Esp��h�_�HM" %MD1024 DW�rd

"P�ss�_A���" %MD3304 R��� Pr�xim��P�ss��c����g�m�Pr�gr�civ�

"P�ss�_B�ix�" %MD3312 R��� Pr�xim��P�ss��C����g�m�R�gr�civ�

"P�sic��_Esp��h�m����" %MD3320 R��� P�ssic�����u���d���sp��h�m����

"U��_P�ss�_Dig" %MD3308 R��� U��im��P�ss��digi��d�

"V����_C�mp����d�" %M0.0 B��� Um��V�����d��B�bi���C�mp����d�

Netw��k�14:�U���V��t��d��B��in��C��p�et�d�

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

MOVE

DInt

>=
S

"HSC_R�d�"

%FC2

DInt

<=

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"HC0".HSC

"E�c�d�r_R�d�"

%MD3330%MD3330

"E�c�d�r_R�d�"

%MD3330%MD3330

"Pu�s�sP�rV����P"

%MD3334%MD3334

"V����_
C�mp����d�"

%M0.0%M0.0

%FC2

"E�c�d�r_R�d�"

%MD3330%MD3330

"Pu�s�sP�rV����N"

%MD3338%MD3338

EN

�N

ENO

OU�1

EN ENO

EN

�N

ENO

OU�1

EN ENO

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"E�c�d�r_R�d�" %MD3330 D��� Pu�s�s�vi�d��d����c�d�r�d��M���r�d��R�d�

"HC0".HSC HW_HSC

"Pu�s�sP�rV����N" %MD3338 D��� Qu���id�d��d��Pu�s�s�p�r��um��v�����b�bi���d�

"Pu�s�sP�rV����P" %MD3334 D��� Qu���id�d��d��Pu�s�s�p�r��um��v�����P�g��d�

"V����_C�mp����d�" %M0.0 B��� Um��V�����d��B�bi���C�mp����d�

Netw��k�15:�NÃO�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

R

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"CO_ESPAU�O"

%I8.6%I8.6 "V����_
C�mp����d�"

%M0.0%M0.0

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CO_ESPAU�O" %�8.6 B��� COMU�ADORA�ESPALHADOR�EM�AU�OMA��CO

"V����_C�mp����d�" %M0.0 B��� Um��V�����d��B�bi���C�mp����d�

Netw��k�16:�Li���esp��h��ent��p������esque�d��e���ut���ti��

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

Int

<=

Int
>

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"CO_ESPAU�O"

%I8.6%I8.6
"REF_ESP"

%MW1606%MW1606

0

"Au�_Lig�_
Esp��hE"

%M0.2%M0.2

"CO_ESPAU�O"

%I8.6%I8.6
"REF_ESP"
%MW1606%MW1606

0

"Au�_�ig�_
Esp��hD"

%M0.3%M0.3

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"Au�_�ig�_Esp��hD" %M0.3 B��� Lig���sp��h�m�����p�r����Dir�i����m��u��m��ic�

"Au�_Lig�_Esp��hE" %M0.2 B��� Lig���sp��h�m�����p�r�����squ�rd���m��u��m��ic�

"CO_ESPAU�O" %�8.6 B��� COMU�ADORA�ESPALHADOR�EM�AU�OMA��CO

"REF_ESP" %MW1606 ��� REFERENC�A�P/�ESPALHADOR

Netw��k�17:�NÃO�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

Re��
>=

S

Re��
<=

R

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2 "P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320

"Limi��_
Esqu�rd�"

%MD3346%MD3346

"L�M_D�R"

%M4000.2%M4000.2

"PU_�NVESD�"
%I1.5%I1.5

"CO_JOESD�"
%I1.1%I1.1

"P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320

"Limi��_Dir�i��"
%MD3342%MD3342

"L�M_D�R"

%M4000.2%M4000.2

"PU_�NVESES"
%I1.4%I1.4

"CO_JOESES"

%I1.0%I1.0

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CO_JOESD�" %�1.1 B��� COMU�ADORA�JOG�ESPALHADOR�P/�D�RE��A

"CO_JOESES" %�1.0 B��� COMU�ADORA�JOG�ESPALHADOR�P/�ESQUERDA

"L�M_D�R" %M4000.2 B���

"Limi��_Dir�i��" %MD3342 R��� V���r�digi��d��p�����p�r�d�r

"Limi��_Esqu�rd�" %MD3346 R��� V���r�digi��d��p�����p�r�d�r

"P�sic��_Esp��h�m����" %MD3320 R��� P�ssic�����u���d���sp��h�m����

"PU_�NVESD�" %�1.5 B��� PULSAN�E��NVER�E�ESPALHADOR�P/�D�RE��A

"PU_�NVESES" %�1.4 B��� PULSAN�E��NVER�E�ESPALHADOR�P/�ESQUERDA

Netw��k�18:�U���V��t��d��B��in��C��p�et�d�

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

Int

>=

Int
<=

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"CO_ESPAU�O"

%I8.6%I8.6
"REF_ESP"

%MW1606%MW1606

900

"V����_
C�mp����d�"

%M0.0%M0.0

"REF_ESP"
%MW1606%MW1606

-900

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CO_ESPAU�O" %�8.6 B��� COMU�ADORA�ESPALHADOR�EM�AU�OMA��CO

"REF_ESP" %MW1606 ��� REFERENC�A�P/�ESPALHADOR

"V����_C�mp����d�" %M0.0 B��� Um��V�����d��B�bi���C�mp����d�

Netw��k�19:�NÃO�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

Int

<

MUL

Au���(���)"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"CO_ESPAU�O"

%I8.6%I8.6
"REF_ESP"

%MW1606%MW1606

0 -1

"REF_ESP"

%MW1606%MW1606 "REF_ESP"

%MW1606%MW1606

"L�M_D�R"

%M4000.2%M4000.2

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CO_ESPAU�O" %�8.6 B��� COMU�ADORA�ESPALHADOR�EM�AU�OMA��CO

"L�M_D�R" %M4000.2 B���

"REF_ESP" %MW1606 ��� REFERENC�A�P/�ESPALHADOR
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������������ks

IHM�[FC4]

IHM����pe�ties

Gene���

N��e �HM Nu��e� 4 Type FC L�n�u��e LAD

Nu��e�in� Au��m��ic

Inf����ti�n

Tit�e SUBRO��NA��HM Auth�� C���ent ��s�r���s��sc��h�s�f�i��s
��r�vés�d���HM����CLP

F��i�y

Ve�si�n 0.1 Use�-defined�ID

N��e D�t��type Def�u�t�v��ue Supe�visi�n C���ent

��pu�

Ou�pu�

��Ou�

��mp

C��s����

R��ur�

�HM V�id

Netw��k�1:�VALORES�INICIAIS�DA�IHM

��ici��iz���s�v���r�s�p�drã�

Netw��k�1:�VALORES�INICIAIS�DA�IHM

MOVE MOVE

MOVE MOVE MOVE

MOVE

MOVE MOVE MOVE

MOVE

MOVE MOVE

MOVE MOVE

2

2

1

1

"Firs�Sc��"
%M100.0%M100.0

2

"VAR_36"

%MW1126%MW1126 30

"VAR_37"

%MW1130%MW1130

1

"VAR_24"
%MW1102%MW1102 100

"ESPALHA_�HM_
SE�"

%MD1020%MD1020
25

"VAR_34"
%MW1118%MW1118

15

"VAR_11"

%MD1044%MD1044

1

"VAR_1"

%MW1000%MW1000 1

"VAR_3"

%MW1004%MW1004 1

"VAR_17"

%MW1008%MW1008

0

"��g_3"

%MW1012%MW1012

100.0

"Limi��_Dir�i��"

%MD3342%MD3342 100.0

"Limi��_
Esqu�rd�"

%MD3346%MD3346

70

"VAR_14"
%MD1052%MD1052 70

"VAR_7"
%MD1028%MD1028

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"ESPALHA_�HM_SE�" %MD1020 DW�rd

"Firs�Sc��" %M100.0 B���

"Limi��_Dir�i��" %MD3342 R��� V���r�digi��d��p�����p�r�d�r

"Limi��_Esqu�rd�" %MD3346 R��� V���r�digi��d��p�����p�r�d�r

"��g_3" %MW1012 ���

"VAR_1" %MW1000 ���

"VAR_3" %MW1004 ���

"VAR_7" %MD1028 DW�rd

"VAR_11" %MD1044 DW�rd

"VAR_14" %MD1052 DW�rd

"VAR_17" %MW1008 ���

"VAR_24" %MW1102 W�rd

"VAR_34" %MW1118 W�rd

"VAR_36" %MW1126 ���

"VAR_37" %MW1130 ���



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

Netw��k�2:�BLOCO�SELEÇÃO�TI�O�DE�TRABALHO�BOBINA

A�u��iz����v���r�d��v�riáv���us�d��p�r��s���cã��d���ip��d���r�b��h������HM�p�r����v�riáv���d�fi�i�iv����qu��é�m�s�r�d��c�m��v���r���u�������HM

MOVE"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"VAR_1"
%MW1000%MW1000

"VAR_2"
%MW1002%MW1002

"SA_HABROLO"

%Q0.0%Q0.0

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SA_HABROLO" %Q0.0 B��� SA�DA�HAB�L��A�DR�VE�MO�ORES�ROLOS

"VAR_1" %MW1000 ���

"VAR_2" %MW1002 ���

Netw��k�3:�BLOCO�VERIFICA�SEÇÃO�DE�TRABALHO

À�p�r�ir�d��s���çã��f�i�������HM,��sc��h����r�f�rê�ci��d��r����(�s�fu�çõ�s��u��má�ic�s�u�i�iz�m�s��s�r�d��c�r�����r�f�rê�ci���m���rqu�,�m�s��s�ã��f�r��d��us�,�p�r�iss��é
préd�fi�id��c�m��s��d��v���cid�d��%MW1002=1�)

Int

==

Int
==

Int

==

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"VAR_2"

%MW1002%MW1002

+1

"SEL_VEL"
%M20.0%M20.0

"VAR_2"
%MW1002%MW1002

+2

"SEL_DANCER"
%M20.1%M20.1

"VAR_2"

%MW1002%MW1002

+3

"SEL_�ORQUE"

%M20.2%M20.2

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"SEL_�ORQUE" %M20.2 B���

"SEL_VEL" %M20.0 B���

"VAR_2" %MW1002 ���

Netw��k�4:�BLOCO�SELEÇÃO�SENTIDO�DIRO�BOBINA

A�u��iz����v���r�d��v�riáv���us�d��p�r��s���cã��d��s���id��d��gir��d��r��������HM�p�r����v�riáv���d�fi�i�iv����qu��é�m�s�r�d��c�m��v���r���u�������HM

MOVE"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"VAR_3"

%MW1004%MW1004

"VAR_4"

%MW1006%MW1006

"SA_HABROLO"

%Q0.0%Q0.0

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SA_HABROLO" %Q0.0 B��� SA�DA�HAB�L��A�DR�VE�MO�ORES�ROLOS

"VAR_3" %MW1004 ���

"VAR_4" %MW1006 ���

Netw��k�5:�BLOCO�VERIFICA�SELEÇÃO�SENTIDO�GIRO�BOBINA

À�p�r�ir�d��s���çã��f�i�������HM,��sc��h����s���id��d��gir��d��r����(�s��sc��h�s�d��s���id����mbém�f�r�m�d�s��iv�d�s,�p�r�iss��é�préd�fi�id��c�m��s��d��s�mpr���m�um
ú�ic��s���id��%MW1004=1�)

Int

==

Int
==

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2
"VAR_4"

%MW1006%MW1006

+1

"BOB_
DESENROLA"

%M17.4%M17.4

"VAR_4"
%MW1006%MW1006

+2

"BOB_ENROLA"
%M17.3%M17.3

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"BOB_DESENROLA" %M17.4 B��� SELECAO�BOB�NA�DESENROLA



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

Sy���� Add�ess Type C���ent

"BOB_ENROLA" %M17.3 B��� SELECAO�BOB�NA�ENROLA

"VAR_4" %MW1006 ���

Netw��k�6:�BLOCO�SELEÇÃO�ES�ALHADOR�MANUAL/AUTOMÁTICO

A�u��iz����v���r�d��v�riáv���us�d��p�r��s���cã��d���p�r�çã��d��m���r�d���r��s��d���m��u��má�ic���u�m��u�������HM�p�r����v�riáv���d�fi�i�iv�,�qu��m�s�r��c�m��v���r
��u�������HM�c�s���s�i�v�rs�r�s�d��r�����ã�����h�m�sid��h�bi�i��d�s.�C�s��c���rári�,���v���r��ã��é���u��iz�d�.�(Fu�çõ�s��u��má�ic�s�d�s�bi�i��d�s)

MOVE

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"VAR_17"

%MW1008%MW1008

"VAR_18"

%MW1010%MW1010

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"VAR_18"

%MW1010%MW1010

"VAR_17"

%MW1008%MW1008

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SA_HABROLO" %Q0.0 B��� SA�DA�HAB�L��A�DR�VE�MO�ORES�ROLOS

"VAR_17" %MW1008 ���

"VAR_18" %MW1010 ���

Netw��k�7:�BLOCO�SELEÇÃO��ARTIDA�DA�BOBINA�MANUAL�/�AUTO�(��ULSANTE�LIGA�OU�LINHA�LIGADA)

A�u��iz����v���r�d��v�riáv���us�d��p�r��s���cã��d���p�r�çã��d��m���r�d��r�����m��u��má�ic���u�m��u�������HM�p�r����v�riáv���d�fi�i�iv�,�qu��m�s�r��c�m��v���r���u�����
�HM�c�s���s�i�v�rs�r�s�d��r�����ã�����h�m�sid��h�bi�i��d�s.�C�s��c���rári�,���v���r��ã��é���u��iz�d�.�(Fu�çõ�s��u��má�ic�s�f�r�m�d�s�bi�i��d�s)

MOVE

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"VAR_24"

%MW1102%MW1102

"VAR_25"

%MW1106%MW1106

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"VAR_25"
%MW1106%MW1106

"VAR_24"
%MW1102%MW1102

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SA_HABROLO" %Q0.0 B��� SA�DA�HAB�L��A�DR�VE�MO�ORES�ROLOS

"VAR_24" %MW1102 W�rd

"VAR_25" %MW1106 W�rd

Netw��k�8:�BLOCO�SELEÇÃO��ARTIDA�DA�BOBINA�MANUAL�/�AUTO�(��ULSANTE�LIGA�OU�LINHA�LIGADA)

S���çã��d���pçã��d��p�r�id���u��má�ic��à�p�r�ir�d���sc��h������HM�(��fu�çã���u��má�ic��f�i�d�s�bi�i��d�)

W��d

==
"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"VAR_25"

%MW1106%MW1106

+2

"SEL_PAR�_AU�O"
%M18.3%M18.3

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SEL_PAR�_AU�O" %M18.3 B��� AUX�L�AR

"VAR_25" %MW1106 W�rd

Netw��k�9:�BLOCO�SELEÇÃO�FUNÇÃO�DO�DANCER�DIRETO�/�INVERSO

-�SE�O�DANCER�ABA�XAR�E�NA��ELA�POS�ÇÃO�DANCER�FOR�SEN��DO�100%�-�FUNÇÃO�D�RE�A
-�SE�0�DANCER�LEVAN�AR�E�NA��ELA�POS�ÇÃO�DANCER�FOR�SEN��DO�0%�-�FUNÇÃO��NVERSA.
(Fu�çõ�s�d�s��iv�d�s)

MOVE

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"VAR_28"

%MW1110%MW1110

"VAR_29"

%MW1114%MW1114

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"VAR_29"
%MW1114%MW1114

"VAR_28"
%MW1110%MW1110

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SA_HABROLO" %Q0.0 B��� SA�DA�HAB�L��A�DR�VE�MO�ORES�ROLOS

"VAR_28" %MW1110 W�rd

"VAR_29" %MW1114 W�rd
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Netw��k�10:�-�SE�O�DANCER�ABAIXAR�E�NA�TELA��OSIÇÃO�DANCER�FOR�SENTIDO�100%�-�FUNÇÃO�DIRETA

Fu�çã��d�s��iv�d�

Int

==
"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"VAR_29"

%MW1114%MW1114

+1

"SEL_DAN_�NV"
%M18.4%M18.4

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SEL_DAN_�NV" %M18.4 B��� AUX�L�AR

"VAR_29" %MW1114 W�rd

Netw��k�11:�BLOCO��RG��ASSO�ES�ALHADOR

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

MOVE"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"ESPALHA_�HM_
SE�"

%MD1020%MD1020
"D��c�r_
Esp��h�_�HM"

%MD1024%MD1024

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"D��c�r_Esp��h�_�HM" %MD1024 DW�rd

"ESPALHA_�HM_SE�" %MD1020 DW�rd

Netw��k�12:�BLOCO��RG�TORQUE�BOBINA

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

MOVE"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"VAR_7"

%MD1028%MD1028

"VAR_8"

%MD1032%MD1032

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"VAR_7" %MD1028 DW�rd

"VAR_8" %MD1032 DW�rd

Netw��k�13:�BLOCO��RG�DIAMETRO�BOBINA

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

MOVE

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"VAR_9"

%MD1036%MD1036

"VAR_10"

%MD1040%MD1040

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"VAR_10"
%MD1040%MD1040

"VAR_9"
%MD1036%MD1036

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SA_HABROLO" %Q0.0 B��� SA�DA�HAB�L��A�DR�VE�MO�ORES�ROLOS

"VAR_9" %MD1036 DW�rd

"VAR_10" %MD1040 DW�rd

Netw��k�14:�BLOCO��RG�VELOCIDADE�JOG�BOBINA

Pr�gr�m����v���r�d��r�f�rê�ci��d��v���cid�d��p�r����J�g���s�i�v�rs�r�s�d��r���

MOVE"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"VAR_11"
%MD1044%MD1044

"VAR_12"
%MD1048%MD1048

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"VAR_11" %MD1044 DW�rd

"VAR_12" %MD1048 DW�rd

Netw��k�15:�BLOCO��RG�VELOCIDADE�JOG�ES�ALHADOR

Pr�gr�m����v���r�d��r�f�rê�ci��d��v���cid�d��p�r����J�g����i�v�rs�r�d��m���r�d��d�s��c�m����



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

MOVE"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"VAR_14"

%MD1052%MD1052

"VAR_16"

%MD1056%MD1056

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"VAR_14" %MD1052 DW�rd

"VAR_16" %MD1056 DW�rd

Netw��k�16:�BLOCO�ENVIA��OSICAO�DANCER�E�TRAVERSE

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

ROUND
��R��� D���

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"P�sic��_
Esp��h�m����"

%MD3320%MD3320
"��g_26"

%MD1080%MD1080

"POS_DANCER"
%MD1800%MD1800

"VAR_19"
%MD1084%MD1084

EN

�N

ENO

OU�

��R��� D���

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

��R��� D���

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"POS_DANCER" %MD1800 R��� POS�CAO�DANCER

"P�sic��_Esp��h�m����" %MD3320 R��� P�ssic�����u���d���sp��h�m����

"��g_26" %MD1080 DW�rd

"VAR_19" %MD1084 R���

Netw��k�17:�BLOCO��RG��OSIÇÃO�DE�TRABALHO�DANCER

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

MOVE

DIV

Au���(���)

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"VAR_34"
%MW1118%MW1118

"PRG_POS_DAN"
%MW2610%MW2610

"�_DANCER"

%IW102%IW102

320

"VAR_35"

%MW1122%MW1122

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"�_DANCER" %�W102 ��� EN�RADA�ANALOG�CA�DANCER

"PRG_POS_DAN" %MW2610 ��� AUX�L�AR

"VAR_34" %MW1118 W�rd

"VAR_35" %MW1122 ���

Netw��k�18:�BLOCO��RG�VALOR��RO�ORCIONAL�E�INTEGRAL�DANCER

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

MOVE

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"VAR_36"

%MW1126%MW1126

"PRG_PROP_DAN"

%MW2622%MW2622

"VAR_37"
%MW1130%MW1130

"PRG_�N�_DAN"
%MW2626%MW2626

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"PRG_�N�_DAN" %MW2626 ��� AUX�L�AR

"PRG_PROP_DAN" %MW2622 ��� AUX�L�AR

"VAR_36" %MW1126 ���

"VAR_37" %MW1130 ���

Netw��k�19:�Nã��Us�d�

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�
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CONV

����� R���"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"PRG_PROP_DAN"

%MW2622%MW2622 "P�D0_�N��".
R���i�.
C�r�P�r�ms.G�i�

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"P�D0_�N��".R���i�.C�r�P�r�ms.G�i� R��� pr�p�r�i�����g�i�

"PRG_PROP_DAN" %MW2622 ��� AUX�L�AR

Netw��k�20:

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

DIV

R���"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"PRG_�N�_DAN"

%MW2626%MW2626

100.0

"P�D0_�N��".
C�c���im�.V��u�

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

R���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

R���

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"P�D0_�N��".C�c���im�.V��u� R��� c����c�c����im�

"PRG_�N�_DAN" %MW2626 ��� AUX�L�AR
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������������ks

BOBINA�[FC6]

BOBINA����pe�ties

Gene���

N��e BOB�NA Nu��e� 6 Type FC L�n�u��e LAD

Nu��e�in� Au��m��ic

Inf����ti�n

Tit�e SUBRO��NA�BOB�NA Auth�� C���ent RESPONSÁVEL�POR��ODA�A
LÓG�CA�DE�FUNC�ONAMEN‐
�O�DA�BOB�NA

F��i�y

Ve�si�n 0.1 Use�-defined�ID

N��e D�t��type Def�u�t�v��ue Supe�visi�n C���ent

��pu�

Ou�pu�

��Ou�

��mp

C��s����

R��ur�

BOB�NA V�id

Netw��k�1:�NÃO�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

MOVE"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

+50

"PRG_POS_DAN"

%MW2610%MW2610

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"PRG_POS_DAN" %MW2610 ��� AUX�L�AR

Netw��k�2:�BLOCO�FLAG�JOG�BOBINA

FLAGS�DO�USO�DO�JOG�DA�BOB�NA

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"L�G_V�R"

%M16.0%M16.0

"SA_CON�PR"

%Q0.6%Q0.6

"PU_JOBOAV"

%I8.1%I8.1

"PU_JOBOA�"

%I8.2%I8.2

"JO_BOAV"

%M13.4%M13.4

"JO_BOAV"
%M13.4%M13.4

"A_JOGBO"
%M19.6%M19.6

"JO_BOA�"

%M13.5%M13.5

"PU_JOBOA�"

%I8.2%I8.2

"PU_JOBOAV"

%I8.1%I8.1

"JO_BOA�"

%M13.5%M13.5

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_JOGBO" %M19.6 B���

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"JO_BOA�" %M13.5 B��� JOG�BOB�NA�A�RAS

"JO_BOAV" %M13.4 B��� JOG�BOB�NA�AVAN�E

"L�G_V�R" %M16.0 B��� V�RADOR�L�GADO

"PU_JOBOA�" %�8.2 B��� PULSAN�E�JOG�BOB�NA�A�RAS

"PU_JOBOAV" %�8.1 B��� PULSAN�E�JOG�BOB�NA�AVAN�E

"SA_CON�PR" %Q0.6 B��� SA�DA�L�GA�CON�A�OR�PR�NC�PAL

Netw��k�3:�BLOCO�RETENÇÃO�JOG�BOBINA

SALVA�A�FLAG�DE�JOG�EM�OU�RA�VAR�ÁVEL

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"A_JOGBO"
%M19.6%M19.6

"JOG_BOB"
%M19.7%M19.7

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_JOGBO" %M19.6 B���

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"JOG_BOB" %M19.7 B���

Netw��k�4:�BLOCO�LIGA�LINHA�COM�ENTRADA�DIGITAL

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�
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"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"�_L�NL�G"
%I8.5%I8.5

"L�_BOB_AU�O"
%M20.3%M20.3

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"�_L�NL�G" %�8.5 B��� EN�RADA�L�NHA�L�GADA

"L�_BOB_AU�O" %M20.3 B���

Netw��k�5:�BLOCO�LIGA�BOBINA

BLOCO�DE�LÓG�CA�PARA�L�GAR�OS�MO�ORES�DO�ROLO

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SEL_VEL"
%M20.0%M20.0

"PU_EMERG"
%I0.5%I0.5

"SA_CON�PR"
%Q0.6%Q0.6

"PU_L�V�R"
%I1.2%I1.2

"PU_DEV�R"
%I1.3%I1.3

"PU_DEV�R_BO�"
%I9.2%I9.2

"��g_6"
%M16.3%M16.3

"L�G_V�R"
%M16.0%M16.0

"SEL_DANCER"

%M20.1%M20.1

"SEL_PAR�_AU�O"

%M18.3%M18.3

"SEL_�ORQUE"
%M20.2%M20.2

"SEL_PAR�_AU�O"
%M18.3%M18.3

"PU_L�V�R_BO�"

%I9.1%I9.1

"��g_38"
%M16.2%M16.2

"L�G_V�R"
%M16.0%M16.0

"FA_DRVROLO1"

%I9.4%I9.4

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"FA_DRVROLO1" %�9.4 B��� FALHA�DR�VE�MO�OR�ROLO�1

"L�G_V�R" %M16.0 B��� V�RADOR�L�GADO

"PU_DEV�R" %�1.3 B���

"PU_DEV�R_BO�" %�9.2 B��� PULSAN�E�DESL�GA�V�RADOR�BO�OE�RA�OPERADOR

"PU_EMERG" %�0.5 B��� PULSAN�E�DE�EMERGENC�A

"PU_L�V�R" %�1.2 B��� PULSAN�E�L�GA�V�RADOR

"PU_L�V�R_BO�" %�9.1 B��� PULSAN�E�L�GA�V�RADOR�BO�OE�RA�OPERADOR

"SA_CON�PR" %Q0.6 B��� SA�DA�L�GA�CON�A�OR�PR�NC�PAL

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"SEL_PAR�_AU�O" %M18.3 B��� AUX�L�AR

"SEL_�ORQUE" %M20.2 B���

"SEL_VEL" %M20.0 B���

"��g_6" %M16.3 B���

"��g_38" %M16.2 B���

Netw��k�6:�BLOCO�LIGA�BOBINA

DESL�GAM�A�LÓG�CA�DO�"BLOCO�L�GA�BOB�NA"

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"FA_DRVROLO1"
%I9.4%I9.4

"L�G_V�R"
%M16.0%M16.0

"SEL_DANCER"
%M20.1%M20.1

"��g_38"
%M16.2%M16.2

"��g_38"

%M16.2%M16.2

"PU_DEV�R"
%I1.3%I1.3

"FA_DRVROLO1"
%I9.4%I9.4

"PU_L�V�R"
%I1.2%I1.2

"PU_L�V�R_BO�"
%I9.1%I9.1

"��g_6"
%M16.3%M16.3

"PU_DEV�R_BO�"

%I9.2%I9.2

"��g_6"
%M16.3%M16.3

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"FA_DRVROLO1" %�9.4 B��� FALHA�DR�VE�MO�OR�ROLO�1

"L�G_V�R" %M16.0 B��� V�RADOR�L�GADO

"PU_DEV�R" %�1.3 B���

"PU_DEV�R_BO�" %�9.2 B��� PULSAN�E�DESL�GA�V�RADOR�BO�OE�RA�OPERADOR

"PU_L�V�R" %�1.2 B��� PULSAN�E�L�GA�V�RADOR

"PU_L�V�R_BO�" %�9.1 B��� PULSAN�E�L�GA�V�RADOR�BO�OE�RA�OPERADOR

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"��g_6" %M16.3 B���

"��g_38" %M16.2 B���

Netw��k�7:�BLOCO�TRANFER�REFERÊNCIA�0-100%

UNE�O�A�A��VAÇÃO�AU�OMÁ��CO�À�MANUAL�FORMANDO�UMA�FLAG�PARA�L�GAR�OS�MO�ORES
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"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"L�G_V�R"
%M16.0%M16.0

"PU_EMERG"
%I0.5%I0.5

"V�R_L�G"
%M20.5%M20.5

"SEL_DANCER"

%M20.1%M20.1

"SEL_PAR�_AU�O"

%M18.3%M18.3

"L�_BOB_AU�O"

%M20.3%M20.3

"SEL_�ORQUE"
%M20.2%M20.2

"SEL_PAR�_AU�O"
%M18.3%M18.3

"L�_BOB_AU�O"
%M20.3%M20.3

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"L�_BOB_AU�O" %M20.3 B���

"L�G_V�R" %M16.0 B��� V�RADOR�L�GADO

"PU_EMERG" %�0.5 B��� PULSAN�E�DE�EMERGENC�A

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"SEL_PAR�_AU�O" %M18.3 B��� AUX�L�AR

"SEL_�ORQUE" %M20.2 B���

"V�R_L�G" %M20.5 B���

Netw��k�8:�BLOCO�OSCILADOR�RAM�A�REFERÊNCIA�BOBINA

BLOCO�MOVE�REFERÊNC�A�DE�VELOC�DADE�PARA�SAÍDA

MOVE

MOVE

DIV
Au���(���) MOVE

Int
>=

MOVE

DIV

Au���(���)

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

+0

"REF_BOBW"

%MW1702%MW1702

"A_JOGBO"
%M19.6%M19.6

"VAR_12"
%MD1048%MD1048

"REF_BOBW"
%MW1702%MW1702

"L�G_V�R"

%M16.0%M16.0

"SEL_VEL"

%M20.0%M20.0

"PO�_REFVEL"
%IW100%IW100

326

"AU1_REF"
%MW2590%MW2590

"AU1_REF"
%MW2590%MW2590

"REF_BOBW"
%MW1702%MW1702

"AU1_REF"
%MW2590%MW2590

+100 +100

"REF_BOBW"

%MW1702%MW1702

"L�G_V�R"

%M16.0%M16.0

"SEL_DANCER"

%M20.1%M20.1

"CORRECAO"

%MW2646%MW2646

+327

"REF_BOBW"

%MW1702%MW1702

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_JOGBO" %M19.6 B���

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"AU1_REF" %MW2590 ��� AUX�L�AR

"CORRECAO" %MW2646 ��� AUX�L�AR

"L�G_V�R" %M16.0 B��� V�RADOR�L�GADO

"PO�_REFVEL" %�W100 ��� PO�ENC�OME�RO�REFERENC�A�VELOC�DADE�MANUAL

"REF_BOBW" %MW1702 ���

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"SEL_VEL" %M20.0 B���

"VAR_12" %MD1048 DW�rd

Netw��k�9:�BLOCO�RAM�A�REERÊNCIA�BOBINA

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

TON

�im�"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"�_OSC1".Q

"�_OSC1"
%DB6%DB6

�#100mS ...

"�_OSC1".Q "OSC_RAMPA"

%M20.6%M20.6

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"OSC_RAMPA" %M20.6 B���

"�_OSC1".Q B���
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Netw��k�10:�BLOCO�CALCULA�VALOR�REAL�DE�REFERÊNCIA

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

Int

>

Int

<=

ADD

Au���(���)

Int

<

Int

>=

SUB

Au���(���)

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"OSC_RAMPA"
%M20.6%M20.6

"REF_BOBW"

%MW1702%MW1702

"A_REFBOB"

%MW1706%MW1706

"A_REFBOB"

%MW1706%MW1706

+100 +4

"A_REFBOB"

%MW1706%MW1706 "A_REFBOB"

%MW1706%MW1706

"OSC_RAMPA"

%M20.6%M20.6
"REF_BOBW"

%MW1702%MW1702

"A_REFBOB"

%MW1706%MW1706

"A_REFBOB"

%MW1706%MW1706

+0
"A_REFBOB"

%MW1706%MW1706

+4

"A_REFBOB"

%MW1706%MW1706

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_REFBOB" %MW1706 ���

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"OSC_RAMPA" %M20.6 B���

"REF_BOBW" %MW1702 ���

Netw��k�11:�BLOCO�TRANSFERE�VALOR�DE�REFERÊNCIA

�RANSFORMA�DE�0-100%�EM�VALOR�DE�0-2^14

MUL

Au���(���)"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"REF_BOBW"

%MW1702%MW1702

+163

"VAL_REFW"

%MW1740%MW1740

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"REF_BOBW" %MW1702 ���

"VAL_REFW" %MW1740 ��� AUX�L�AR

Netw��k�12:�BLOCO�TRANSFERE�VALOR�DE�REFERÊNCIA�DE�TORQUE

�RANSFERE�REFERÊNC�A�DE�JOG�DE�BOB�NA�PARA�SAÍDA

MOVE"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SEL_VEL"
%M20.0%M20.0

"JOG_BOB"
%M19.7%M19.7

"VAL_REFW"

%MW1740%MW1740

"REF_BOB"

%MW1602%MW1602

"SEL_DANCER"

%M20.1%M20.1

"JOG_BOB"

%M19.7%M19.7

"JOG_BOB"
%M19.7%M19.7

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"JOG_BOB" %M19.7 B���

"REF_BOB" %MW1602 ��� REFERENC�A�P/�BOB�NA

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"SEL_VEL" %M20.0 B���

"VAL_REFW" %MW1740 ��� AUX�L�AR

Netw��k�13:�BLOCO�RELÉ�DE�VELOCIDADE�BOBINA

COMANDO�REPE��DO�NÃO�USADO

MOVE"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SEL_VEL"
%M20.0%M20.0

"JOG_BOB"
%M19.7%M19.7

"VAL_REFW"
%MW1740%MW1740

"REF_BOB"
%MW1602%MW1602

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"JOG_BOB" %M19.7 B���

"REF_BOB" %MW1602 ��� REFERENC�A�P/�BOB�NA

"SEL_VEL" %M20.0 B���

"VAL_REFW" %MW1740 ��� AUX�L�AR

Netw��k�14:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

Int

>=
"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"A_REFBOB"

%MW1706%MW1706

+1

"R_VELOBO"
%M20.4%M20.4

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_REFBOB" %MW1706 ���

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"R_VELOBO" %M20.4 B���

Netw��k�15:�BLOCO�VERIFICA�CORRENTE/TORQUE�MOTORES�ROLOS

SALVA�EM�VAR�ÁVE�S�AS�CORREN�ES�DOS�MO�ORES

MOVE

CONV

����� R���

MOVE

CONV
����� R���

MOVE

CONV
����� R���

MOVE

CONV

����� R���

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"CORR_M�ROLO1"

%IW104%IW104

"A_COM�RRL1W"

%MW2422%MW2422

"A_COM�RRL1W"

%MW2422%MW2422

"A_COM�RRL1"

%MD2400%MD2400

"CORR_M�ROLO2"
%IW106%IW106

"A_COM�RRL2W"
%MW2424%MW2424

"A_COM�RRL2W"
%MW2424%MW2424

"A_COM�RRL2"
%MD2404%MD2404

"CORR_M�ROLO3"
%IW108%IW108

"A_COM�RRL3W"
%MW2426%MW2426

"A_COM�RRL3W"
%MW2426%MW2426

"A_COM�RRL3"
%MD2408%MD2408

"CORR_M�ROLO3"
%IW108%IW108

"A_COM�RRL4W"
%MW2428%MW2428

"A_COM�RRL4W"
%MW2428%MW2428

"A_COM�RRL4"
%MD2412%MD2412

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_COM�RRL1" %MD2400 R���

"A_COM�RRL1W" %MW2422 ��� AUX�L�AR

"A_COM�RRL2" %MD2404 R��� AUX�L�AR

"A_COM�RRL2W" %MW2424 ��� AUX�L�AR

"A_COM�RRL3" %MD2408 R��� AUX�L�AR

"A_COM�RRL3W" %MW2426 ��� AUX�L�AR

"A_COM�RRL4" %MD2412 R��� AUX�L�AR

"A_COM�RRL4W" %MW2428 ��� AUX�L�AR

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CORR_M�ROLO1" %�W104 ��� EN�RADA�ANALOG�CA�CORREN�E�M�R�ROLO�1

"CORR_M�ROLO2" %�W106 ��� EN�RADA�ANALOG�CA�CORREN�E�M�R�ROLO�2

"CORR_M�ROLO3" %�W108 ��� EN�RADA�ANALOG�CA�CORREN�E�M�R�ROLO�3

Netw��k�16:�BLOCO�OSCILADOR�RAM�A�ROTAÇÃO�BOBINA

NÃO�É�USADO

TON

�im�

TON

�im�

�

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"�_OSC4".Q

"�_OSC3"
%DB7%DB7

�#+100mS ...

"�_OSC3".Q

"�_OSC4"
%DB8%DB8

�#100mS ...

"�_OSC3".Q "�_OSC3".Q

"MEMOR�A_
PULSO4"

%M900.4%M900.4

"P_OSC_3"
%M18.1%M18.1

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"MEMOR�A_PULSO4" %M900.4 B���

"P_OSC_3" %M18.1 B��� AUX�L�AR

"�_OSC3".Q B���

"�_OSC4".Q B���

Netw��k�17:�SELECIONA�CORRENTE�DE�REFERÊNCIA

SE�O�M�R�DO�BLOCO�1�ES��VER�EM�DESL�GADO�,�O�CON�ROLE�F�CARÁ�PELO�BLOCO�2�,�SE�O
M�R�DO�BLOCO�2�ES��VER�DESL�GADO�,�O�CON�ROLE�F�CARÁ�PELO�BLOCO�3.



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

MOVE

MOVE

MOVE

CONV

����� R���

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"FA_DRVROLO1"
%I9.4%I9.4

"A_COM�RRL1W"

%MW2422%MW2422

"A_�RQM�RREFW"

%MW2444%MW2444

"FA_DRVROLO1"
%I9.4%I9.4

"FA_DRVROLO2"
%I9.5%I9.5

"A_COM�RRL2W"

%MW2424%MW2424

"A_�RQM�RREFW"

%MW2444%MW2444

"FA_DRVROLO1"

%I9.4%I9.4

"FA_DRVROLO2"

%I9.5%I9.5

"FA_DRVROLO3"

%I0.2%I0.2

"A_COM�RRL3W"
%MW2426%MW2426

"A_�RQM�RREFW"
%MW2444%MW2444

"A_�RQM�RREFW"

%MW2444%MW2444

"A_�RQM�RREF"

%MD2440%MD2440

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_COM�RRL1W" %MW2422 ��� AUX�L�AR

"A_COM�RRL2W" %MW2424 ��� AUX�L�AR

"A_COM�RRL3W" %MW2426 ��� AUX�L�AR

"A_�RQM�RREF" %MD2440 R��� AUX�L�AR

"A_�RQM�RREFW" %MW2444 ��� AUX�L�AR

"FA_DRVROLO1" %�9.4 B��� FALHA�DR�VE�MO�OR�ROLO�1

"FA_DRVROLO2" %�9.5 B��� FALHA�DR�VE�MO�OR�ROLO�2

"FA_DRVROLO3" %�0.2 B��� FALHA�DR�VE�MO�OR�ROLO�3

"SA_HABROLO" %Q0.0 B��� SA�DA�HAB�L��A�DR�VE�MO�ORES�ROLOS

Netw��k�18:�BLOCO��RESETA��RO�.�CORREÇÃO

ESCOLHE�A�CORREN�E�REFERÊNC�A�USANDO�PR�OR��AR�AMEN�E�O��NVERSOR�DO�MO�OR�UM�MAS�SELEC�ONANDO�OS�SEGU�N�ES�CASO�AS�PR�ME�RAS�OPÇÕES�ES�EJAM
EM�FALHA

MOVE"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

+100

"A_PROP_CORR"

%MD2580%MD2580

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_PROP_CORR" %MD2580 D��� AUX�L�AR

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

Netw��k�19:�BLOCO�CONTROLE�ROTACAO�ROLO�2

CALCULA�VALOR�DO�ERRO�E�VALOR�DO�PROPORC�ONAL�E��N�EGRAL�QUANDO��NCREMEN�A
REFERENC�A�DE�CORREÇÃO.

SUB

Au���(R���)

SUB

Au���(R���)

DIV
Au���(R���)

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SA_�NVROLO"
%Q0.1%Q0.1

"A_�RQM�RREF"
%MD2440%MD2440

"A_COM�RRL2"
%MD2404%MD2404

"ERRO_M�RRL2"
%MD2452%MD2452

"SA_�NVROLO"
%Q0.1%Q0.1

"A_COM�RRL2"

%MD2404%MD2404

"A_�RQM�RREF"

%MD2440%MD2440

"ERRO_M�RRL2"

%MD2452%MD2452

"ERRO_M�RRL2"

%MD2452%MD2452

"A_PROP_CORR"

%MD2580%MD2580

"��g_40"

%MD2500%MD2500

"��g_40"
%MD2500%MD2500

"CORR_M�RL2"
%MD2520%MD2520

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_COM�RRL2" %MD2404 R��� AUX�L�AR

"A_PROP_CORR" %MD2580 D��� AUX�L�AR

"A_�RQM�RREF" %MD2440 R��� AUX�L�AR

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CORR_M�RL2" %MD2520 R��� AUX�L�AR

"ERRO_M�RRL2" %MD2452 R��� AUX�L�AR

"SA_�NVROLO" %Q0.1 B��� SA�DA��NVER�E�RO�ACAO�MO�ORES�ROLOS

"��g_40" %MD2500 R���



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

Netw��k�20:�BLOCO�CONTROLE�ROTACAO�ROLO�3

CALCULA�VALOR�DO�ERRO�E�VALOR�DO�PROPORC�ONAL�E��N�EGRAL�QUANDO��NCREMEN�A
REFERENC�A�DE�CORREÇÃO.

SUB

Au���(R���)

SUB

Au���(R���)

DIV

Au���(R���)

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SA_�NVROLO"
%Q0.1%Q0.1

"A_�RQM�RREF"
%MD2440%MD2440

"A_COM�RRL3"
%MD2408%MD2408

"ERRO_M�RRL3"
%MD2456%MD2456

"SA_�NVROLO"
%Q0.1%Q0.1

"A_COM�RRL3"

%MD2408%MD2408

"A_�RQM�RREF"

%MD2440%MD2440

"ERRO_M�RRL3"

%MD2456%MD2456

"ERRO_M�RRL3"
%MD2456%MD2456

"A_PROP_CORR"
%MD2580%MD2580

"V_PROP_M�RL3"
%MD2504%MD2504

"V_PROP_M�RL3"

%MD2504%MD2504

"CORR_M�RL3"

%MD2524%MD2524

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_COM�RRL3" %MD2408 R��� AUX�L�AR

"A_PROP_CORR" %MD2580 D��� AUX�L�AR

"A_�RQM�RREF" %MD2440 R��� AUX�L�AR

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CORR_M�RL3" %MD2524 R��� AUX�L�AR

"ERRO_M�RRL3" %MD2456 R��� AUX�L�AR

"SA_�NVROLO" %Q0.1 B��� SA�DA��NVER�E�RO�ACAO�MO�ORES�ROLOS

"V_PROP_M�RL3" %MD2504 R��� AUX�L�AR

Netw��k�21:�BLOCO�CONTROLE�ROTACAO�ROLO�4

CALCULA�VALOR�DO�ERRO�E�VALOR�DO�PROPORC�ONAL�E��N�EGRAL�QUANDO��NCREMEN�A
REFERENC�A�DE�CORREÇÃO.

SUB
Au���(R���)

SUB

Au���(R���)

DIV

Au���(R���)

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SA_�NVROLO"
%Q0.1%Q0.1

"A_�RQM�RREF"
%MD2440%MD2440

"A_COM�RRL4"
%MD2412%MD2412

"ERRO_M�RRL4"
%MD2460%MD2460

"SA_�NVROLO"
%Q0.1%Q0.1

"A_COM�RRL4"

%MD2412%MD2412

"A_�RQM�RREF"

%MD2440%MD2440

"ERRO_M�RRL4"

%MD2460%MD2460

"ERRO_M�RRL4"

%MD2460%MD2460

"A_PROP_CORR"

%MD2580%MD2580

"V_PROP_M�RL4"

%MD2512%MD2512

"V_PROP_M�RL4"

%MD2512%MD2512

"CORR_M�RL4"

%MD2528%MD2528

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_COM�RRL4" %MD2412 R��� AUX�L�AR

"A_PROP_CORR" %MD2580 D��� AUX�L�AR

"A_�RQM�RREF" %MD2440 R��� AUX�L�AR

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CORR_M�RL4" %MD2528 R��� AUX�L�AR

"ERRO_M�RRL4" %MD2460 R��� AUX�L�AR

"SA_�NVROLO" %Q0.1 B��� SA�DA��NVER�E�RO�ACAO�MO�ORES�ROLOS

"V_PROP_M�RL4" %MD2512 R��� AUX�L�AR

Netw��k�22:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

MUL

Au���(���)

SUB

Au���(���)

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SEL_DANCER"
%M20.1%M20.1

"PRG_POS_DAN"

%MW2610%MW2610

320

"A_PRG_POS_
DAN"

%MW2614%MW2614

"A_PRG_POS_
DAN"

%MW2614%MW2614

"�_DANCER"

%IW102%IW102

"A_PRG_POS_
DAN"

%MW2614%MW2614

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_PRG_POS_DAN" %MW2614 ��� AUX�L�AR

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"�_DANCER" %�W102 ��� EN�RADA�ANALOG�CA�DANCER

"PRG_POS_DAN" %MW2610 ��� AUX�L�AR

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

Netw��k�23:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SEL_DANCER"
%M20.1%M20.1

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"��g_41"
%M7.1%M7.1

"��g_41"

%M7.1%M7.1

"��g_46"

%M7.0%M7.0

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SA_HABROLO" %Q0.0 B��� SA�DA�HAB�L��A�DR�VE�MO�ORES�ROLOS

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"��g_41" %M7.1 B���

"��g_46" %M7.0 B���

Netw��k�24:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

�ID_C��p��t

MOVE

MUL
Au���(���)

Int
<=

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2 "P�D0_�N��"

%DB18%DB18

15000.0

"A_PRG_POS_
DAN"

%MW2614%MW2614

0

0.0

"��g_46"

%M7.0%M7.0

0.5

f��s�

f��s�

f��s�

...

...

"��g_42"
%MW777%MW777

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"SEL_DANCER"
%M20.1%M20.1

"��g_42"
%MW777%MW777

"CORRECAO"
%MW2646%MW2646

"CORRECAO"
%MW2646%MW2646

-1

"CORRECAO"
%MW2646%MW2646

"�_DANCER"
%IW102%IW102

+2500 +0

"CORRECAO"

%MW2646%MW2646

EN

S��p�i��

��pu�

��pu�_PER

Dis�urb��c�

M��u��E��b��

M��u��V��u�

Err�rAck

R�s��

M�d�Ac�iv���

M�d�

ENO

Sc���d��pu�

Ou�pu�

Ou�pu�_PER

Ou�pu�_PWM

S��p�i��Limi�_
H

S��p�i��Limi�_L

��pu�W�r�i�g_H

��pu�W�r�i�g_L

S����

Err�r

Err�rBi�s

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

S��p�i��

��pu�

��pu�_PER

Dis�urb��c�

M��u��E��b��

M��u��V��u�

Err�rAck

R�s��

M�d�Ac�iv���

M�d�

ENO

Sc���d��pu�

Ou�pu�

Ou�pu�_PER

Ou�pu�_PWM

S��p�i��Limi�_
H

S��p�i��Limi�_L

��pu�W�r�i�g_H

��pu�W�r�i�g_L

S����

Err�r

Err�rBi�s

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A_PRG_POS_DAN" %MW2614 ��� AUX�L�AR

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CORRECAO" %MW2646 ��� AUX�L�AR

"�_DANCER" %�W102 ��� EN�RADA�ANALOG�CA�DANCER

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"��g_42" %MW777 ���

"��g_46" %M7.0 B���

Netw��k�25:



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

Sy���� Add�ess Type C���ent

Netw��k�27:

Sy���� Add�ess Type C���ent

Netw��k�28:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

Netw��k�28:�NÃO�É�USADO

CONV

����� R���

DIV

Au���(R���)

MUL

Au���(R���)

DIV

Au���(R���)

1

1

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"SEL_DANCER"

%M20.1%M20.1

"CORRECAO"

%MW2646%MW2646

"LD34"

%MD800%MD800

"LD34"

%MD800%MD800

100.0

"LD34"

%MD800%MD800 106.65

"LD34"

%MD800%MD800 "LD34"

%MD800%MD800

"LD34"

%MD800%MD800

250.0

"LD34"

%MD800%MD800

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CORRECAO" %MW2646 ��� AUX�L�AR

"LD34" %MD800 R���

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

Netw��k�29:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

MUL
Au���(���)

MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SEL_DANCER"
%M20.1%M20.1 "BOB_

DESENROLA"

%M17.4%M17.4

"CORR_M�ROLO4"

%IW110%IW110

-1

"��g_8"

%MW30%MW30

"BOB_
DESENROLA"

%M17.4%M17.4

"CORR_M�ROLO4"

%IW110%IW110

"��g_8"

%MW30%MW30

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"BOB_DESENROLA" %M17.4 B��� SELECAO�BOB�NA�DESENROLA

"CORR_M�ROLO4" %�W110 ��� EN�RADA�ANALOG�CA�CORREN�E�M�R�ROLO�4

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"��g_8" %MW30 ���

Netw��k�30:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

Netw��k�30:�NÃO�É�USADO

CONV
����� R���

DIV
Au���(R���)

MUL
Au���(R���)

DIV

Au���(R���)

1

1

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SEL_DANCER"
%M20.1%M20.1

"��g_8"
%MW30%MW30

"LD30"
%MD804%MD804

"LD30"
%MD804%MD804

100.0

"LD30"
%MD804%MD804 213.33

"LD30"
%MD804%MD804 "LD30"

%MD804%MD804

"LD30"

%MD804%MD804

420.0

"LD30"

%MD804%MD804

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�

����� R���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���



������������gr���d
Au��m��i���P�r���

Sy���� Add�ess Type C���ent

"LD30" %MD804 R���

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"��g_8" %MW30 ���

Netw��k�31:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

ADD

Au���(R���)

MUL

Au���(R���)

ROUND

��R��� R���"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SEL_DANCER"
%M20.1%M20.1

"LD30"

%MD804%MD804

"LD34"

%MD800%MD800

"LD38"

%MD808%MD808

"LD38"

%MD808%MD808

100.0

"LD38"

%MD808%MD808

"LD38"

%MD808%MD808

"LD38"

%MD808%MD808

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�

��R��� R���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�

��R��� R���

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"LD30" %MD804 R���

"LD34" %MD800 R���

"LD38" %MD808 R���

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

Netw��k�32:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

Re��

>=
"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"SEL_DANCER"

%M20.1%M20.1
"LD38"

%MD808%MD808

0.0

"JO_BOA�"

%M13.5%M13.5

"JO_BOAV"

%M13.4%M13.4

"��g_43"

%M7.7%M7.7

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"JO_BOA�" %M13.5 B��� JOG�BOB�NA�A�RAS

"JO_BOAV" %M13.4 B��� JOG�BOB�NA�AVAN�E

"LD38" %MD808 R���

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"��g_43" %M7.7 B���

Netw��k�33:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

Re��

<=
"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SEL_DANCER"
%M20.1%M20.1

"LD38"

%MD808%MD808

0.0

"JO_BOA�"
%M13.5%M13.5

"JO_BOAV"
%M13.4%M13.4

"��g_44"
%M7.6%M7.6

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"JO_BOA�" %M13.5 B��� JOG�BOB�NA�A�RAS

"JO_BOAV" %M13.4 B��� JOG�BOB�NA�AVAN�E

"LD38" %MD808 R���

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"��g_44" %M7.6 B���

Netw��k�34:�NÃO�É�USADO

Fu�çã��qu��f�z�p�r���d���u��m��iz�çã�,�d�s��iv�d�

CONV

��R��� ���

Int

<=

MUL

Au���(���)"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"SEL_DANCER"

%M20.1%M20.1

"LD38"

%MD808%MD808

"CORRECAO"

%MW2646%MW2646

"CORRECAO"

%MW2646%MW2646

0 -1

"CORRECAO"

%MW2646%MW2646 "CORRECAO"

%MW2646%MW2646

EN

�N

ENO

OU�

��R��� ���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

EN

�N

ENO

OU�

��R��� ���

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(���)

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"CORRECAO" %MW2646 ��� AUX�L�AR

"LD38" %MD808 R���

"SEL_DANCER" %M20.1 B���
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SAIDAS_ANALOG�[FC8]

SAIDAS_ANALOG����pe�ties

Gene���

N��e SA�DAS_ANALOG Nu��e� 8 Type FC L�n�u��e LAD

Nu��e�in� Au��m��ic

Inf����ti�n

Tit�e SUBRO��NA�SA�DAS�ANA‐
LOG�CAS

Auth�� C���ent F��i�y

Ve�si�n 0.1 Use�-defined�ID

N��e D�t��type Def�u�t�v��ue Supe�visi�n C���ent

��pu�

Ou�pu�

��Ou�

��mp

C��s����

R��ur�

SA�DAS_ANALOG V�id

Netw��k�2:�BLOCO�SAIDA�ANALOGICA�MOTORES�ROLO

ENV�A�REFERÊNC�A�DE�VELOC�DADE�PARA�OS�ROLOS�E�CORREÇÃO�SE�NECESSÁR�O

MOVE

ADD
Au���(R���) MOVE

ADD
Au���(R���) MOVE

ADD
Au���(R���) MOVE

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"REF_BOB"

%MW1602%MW1602

"O_RFM�ROLO1"

%QW102%QW102

"REF_BOB"

%MW1602%MW1602

"CORR_M�RL2"
%MD2520%MD2520

"AUX_M�ROLO2"

%MW2542%MW2542

"AUX_M�ROLO2"

%MW2542%MW2542

"O_RFM�ROLO2"

%QW104%QW104

"REF_BOB"
%MW1602%MW1602

"CORR_M�RL3"
%MD2524%MD2524

"AUX_M�ROLO3"
%MW2546%MW2546

"AUX_M�ROLO3"
%MW2546%MW2546

"O_RFM�ROLO3"
%QW106%QW106

"REF_BOB"

%MW1602%MW1602

"CORR_M�RL4"
%MD2528%MD2528

"AUX_M�ROLO4"

%MW2550%MW2550

"AUX_M�ROLO4"

%MW2550%MW2550

"O_RFM�ROLO4"

%QW108%QW108

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N1

�N2

ENO

OU�

Au���(R���)

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"AUX_M�ROLO2" %MW2542 ��� AUX�L�AR

"AUX_M�ROLO3" %MW2546 ��� AUX�L�AR

"AUX_M�ROLO4" %MW2550 ��� AUX�L�AR

"CORR_M�RL2" %MD2520 R��� AUX�L�AR

"CORR_M�RL3" %MD2524 R��� AUX�L�AR

"CORR_M�RL4" %MD2528 R��� AUX�L�AR

"O_RFM�ROLO1" %QW102 ���

"O_RFM�ROLO2" %QW104 ��� SA�DA�ANALOG�CA�REFERENC�A�MO�OR�ROLO�2

"O_RFM�ROLO3" %QW106 ��� SA�DA�ANALOG�CA�REFERENC�A�MO�OR�ROLO�3

"O_RFM�ROLO4" %QW108 ��� SA�DA�ANALOG�CA�REFERENC�A�MO�OR�ROLO�4

"REF_BOB" %MW1602 ��� REFERENC�A�P/�BOB�NA

Netw��k�3:�BLOCO�SAIDA�ANALOGICA�ES�ALHADOR

ENV�A�REFERÊNC�A�DE�VELOC�DADE�PARA�O��NVERSOR�DO�ESPALHADOR

MOVE"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"REF_ESP"

%MW1606%MW1606

"O_VELESP"

%QW100%QW100

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"O_VELESP" %QW100 ��� SA�DA�ANALOG�CA�VELOC�DADE�ESPALHADOR

"REF_ESP" %MW1606 ��� REFERENC�A�P/�ESPALHADOR
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HSC_T��ns�[FC1]

HSC_T��ns����pe�ties

Gene���

N��e HSC_�r��s Nu��e� 1 Type FC L�n�u��e LAD

Nu��e�in� Au��m��ic

Inf����ti�n

Tit�e Fu�çã��c����d�r�d���r��s��‐
d�

Auth�� C���ent Fu�çã��qu��i�ici����c��figu‐
r����c����d�r

F��i�y

Ve�si�n 0.1 Use�-defined�ID

N��e D�t��type Def�u�t�v��ue Supe�visi�n C���ent

��pu�

Ou�pu�

��Ou�

��mp

C��s����

R��ur�

HSC_�r��s V�id

Netw��k�1:�Ini�i��iz������nt�d���d����t���de�t��ns��d�

Pr�p�r����fu�çã��c����d�r�p�r����p�r���%�0.0���d��ch�g�rã���s�pu�s�s�d����c�d�r�d��m���r�d���r��s��d�

CTRL_HSC"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2 "HC1"

%DB14%DB14

"L�c��~HSC_1"

257257

1

1

1

0

1

0

0

0

...

...

EN

HSC

D�R

CV

RV

PER�OD

NEW_D�R

NEW_CV

NEW_RV

NEW_PER�OD

ENO

BUSY

S�A�US

EN

HSC

D�R

CV

RV

PER�OD

NEW_D�R

NEW_CV

NEW_RV

NEW_PER�OD

ENO

BUSY

S�A�US

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"L�c��~HSC_1" 257 HW_HSC



������������gr���d
Au��m��i���P�r���
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HSC_R�d��[FC2]

HSC_R�d�����pe�ties

Gene���

N��e HSC_R�d� Nu��e� 2 Type FC L�n�u��e LAD

Nu��e�in� Au��m��ic

Inf����ti�n

Tit�e Fu�çã��c����d�r�d��r��� Auth�� C���ent Fu�çã��qu��i�ici����c��figu‐
r����c����d�r

F��i�y

Ve�si�n 0.1 Use�-defined�ID

N��e D�t��type Def�u�t�v��ue Supe�visi�n C���ent

��pu�

Ou�pu�

��Ou�

��mp

C��s����

R��ur�

HSC_R�d� V�id

Netw��k�1:�Ini�i��iz������nt�d���d����t���d������

Pr�p�r����fu�çã��c����d�r�p�r����p�r���%�0.1���d��ch�g�rã���s�pu�s�s�"A"�d����c�d�r�d��m���r�d��r���

CTRL_HSC"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2 "HC0"

%DB15%DB15

"L�c��~HSC_2"

258258

1

1

1

F��s�

1

0

"E�c�d�r_
Esp��h�m����"

%MD3350%MD3350

0

...

...

EN

HSC

D�R

CV

RV

PER�OD

NEW_D�R

NEW_CV

NEW_RV

NEW_PER�OD

ENO

BUSY

S�A�US

EN

HSC

D�R

CV

RV

PER�OD

NEW_D�R

NEW_CV

NEW_RV

NEW_PER�OD

ENO

BUSY

S�A�US

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"E�c�d�r_Esp��h�m����" %MD3350 D��� Pu�s�s�vi�d��d����c�d�r�d��m���r�Esp��h�m����

"L�c��~HSC_2" 258 HW_HSC
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SAIDAS_DIG�[FC7]

SAIDAS_DIG����pe�ties

Gene���

N��e SA�DAS_D�G Nu��e� 7 Type FC L�n�u��e LAD

Nu��e�in� Au��m��ic

Inf����ti�n

Tit�e SUBRO��NA�SA�DAS�D�G��A�S Auth�� C���ent RECEBE�OS�COMANDOS�DAS
OU�RAS�SUBRO��NAS�E�EFE‐
��VA�AS�SAÍDAS

F��i�y

Ve�si�n 0.1 Use�-defined�ID

N��e D�t��type Def�u�t�v��ue Supe�visi�n C���ent

��pu�

Ou�pu�

��Ou�

��mp

C��s����

R��ur�

SA�DAS_D�G V�id

Netw��k�2:�BLOCO�OSCILADOR��/�SINALIZAÇÃO

TON

�im�

TON
�im�

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"�_OSCLP2".Q

"�_OSCLP1"
%DB9%DB9

�#500mS ...

"�_OSCLP1".Q

"�_OSCLP2"
%DB10%DB10

�#500mS ...

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"�_OSCLP1".Q B���

"�_OSCLP2".Q B���

Netw��k�3:�SAIDA�HABILITA�DRIVE�MOTORES�ROLOS

HAB�L��A�OS��NVERSORES�DO�ROLO�E�HAB�L��A��NVERSÃO

TON

�im�"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"JOG_BOB"

%M19.7%M19.7

"�_HABROLO"
%DB11%DB11

�#200mS ...

"V�R_L�G"
%M20.5%M20.5

"JO_BOA�"

%M13.5%M13.5

"��g_43"

%M7.7%M7.7

"JO_BOAV"

%M13.4%M13.4

"SA_�NVROLO"

%Q0.1%Q0.1

"BOB_
DESENROLA"

%M17.4%M17.4

"��g_44"
%M7.6%M7.6

"SEL_�ORQUE"
%M20.2%M20.2

"V�R_L�G"
%M20.5%M20.5

"SA_SEL�O_VE"
%Q0.2%Q0.2

"�_HABROLO".Q "SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"BOB_DESENROLA" %M17.4 B��� SELECAO�BOB�NA�DESENROLA

"JO_BOA�" %M13.5 B��� JOG�BOB�NA�A�RAS

"JO_BOAV" %M13.4 B��� JOG�BOB�NA�AVAN�E

"JOG_BOB" %M19.7 B���

"SA_HABROLO" %Q0.0 B��� SA�DA�HAB�L��A�DR�VE�MO�ORES�ROLOS

"SA_�NVROLO" %Q0.1 B��� SA�DA��NVER�E�RO�ACAO�MO�ORES�ROLOS

"SA_SEL�O_VE" %Q0.2 B��� SA�DA�SELECAO��ORQUE�VELOC�DADE�M�S�ROLOS

"SEL_�ORQUE" %M20.2 B���

"�_HABROLO".Q B���

"��g_43" %M7.7 B���
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Sy���� Add�ess Type C���ent

"��g_44" %M7.6 B���

"V�R_L�G" %M20.5 B���

Netw��k�4:�SAIDA�INVERTE�ES�ALHADOR

HAB�L��A�O�MO�OR�DE��RANSLADO�CASO�AS�FUNÇÕES�DE�JOG��ENHAM�S�DO�USADAS
HAB�L��A��NVERSÃO�DA�RO�AÇÃO�DO�MO�OR

TOF

�im�"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"JO_ESES"

%M19.0%M19.0

"�_FRE�O_�RANS"
%DB12%DB12

�#3S ...

"JO_ESD�"
%M19.1%M19.1

"JO_ESES"

%M19.0%M19.0

"JO_ESD�"

%M19.1%M19.1

"SA_�NVESP"

%Q0.4%Q0.4

"�RAV_ESQ"
%M4000.0%M4000.0

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"JO_ESD�" %M19.1 B��� JOG�ESPALHADOR�PARA�D�RE��A

"JO_ESES" %M19.0 B��� JOG�ESPALHADOR�PARA�ESQUERDA

"SA_�NVESP" %Q0.4 B��� SA�DA��NVER�E�ESPALHADOR

"�RAV_ESQ" %M4000.0 B��� MEMOR�A��RAVERSE�PARA�ESQUERDA

Netw��k�5:�LIGA�ES�ALHADOR

DEPO�S�DE�CON�ADOS�3�S�APER�ANDO�AS�BO�OE�RAS�DE�JOG�HAB�L��A�O��NVERSOR

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2 "�_FRE�O_

�RANS".Q "SA_L�GESP"
%Q0.3%Q0.3

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SA_L�GESP" %Q0.3 B��� SA�DA�L�GA�ESPALHADOR

"�_FRE�O_�RANS".Q B���

Netw��k�6:�DESABILITA�FREIO�ROLO

DEPO�S�DE�HAB�L��ADOS�OS��NVERSORES�DO�ROLO,�DESAB�L��A�O�FRE�O�DOS�MO�ORES�DO�ROLO

TOF
�im�"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2
"SA_HABROLO"

%Q0.0%Q0.0

"�_FRE�O_ROLO"
%DB13%DB13

�#3S ...

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SA_HABROLO" %Q0.0 B��� SA�DA�HAB�L��A�DR�VE�MO�ORES�ROLOS

Netw��k�7:�SAIDA�DESFREIA�ROLO�1

EFE��VA�A�SAÍDA�QUE�DESFRE�A�O�ROLO

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2 "�_FRE�O_

ROLO".Q "SA_FRE�O"
%Q0.5%Q0.5

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SA_FRE�O" %Q0.5 B��� SA�DA�DESFRE�A�ROLO�1

"�_FRE�O_ROLO".Q B���

Netw��k�8:�LIGA�CONTATOR��RINCI�AL

L�GA�CON�A�OR�QUE�AL�MEN�A�AS�EN�RADAS�DE�PO�ÊNC�A�DOS��NVERSORES
S�NAL�ZA�QUE�O�ROLO�ES�Á�L�GADO

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"L�_CON�PR"
%M16.1%M16.1

"SA_CON�PR"
%Q0.6%Q0.6

"V�R_L�G"
%M20.5%M20.5

"SA_V�RL�G"
%Q0.7%Q0.7
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Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"L�_CON�PR" %M16.1 B��� AUX�L�AR�B�L�GA�CON�A�OR�PR�NC�PAL

"SA_CON�PR" %Q0.6 B��� SA�DA�L�GA�CON�A�OR�PR�NC�PAL

"SA_V�RL�G" %Q0.7 B��� SA�DA�V�RADOR�L�GADO

"V�R_L�G" %M20.5 B���

Netw��k�9:�BOTOEIRA�REARME

S�NAL�ZAÇÃO�DA�NESCESS�DADE�DE�APER�AR�A�BO�OE�RA�REARME

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"SA_CON�PR"
%Q0.6%Q0.6

"ALARME"
%M16.4%M16.4

"LP_REARME"
%Q1.0%Q1.0

"ALARME"

%M16.4%M16.4

"�_OSCLP1".Q

Sy���� Add�ess Type C���ent

"ALARME" %M16.4 B���

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"LP_REARME" %Q1.0 B��� S�NAL�ZACAO�EMERGENC�A�REARMADA

"SA_CON�PR" %Q0.6 B��� SA�DA�L�GA�CON�A�OR�PR�NC�PAL

"�_OSCLP1".Q B���

Netw��k�10:�SINALIZACAO�ES�ALHADOR��/�ESQUERDA

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"�RAV_ESQ"
%M4000.0%M4000.0

"LP_�RES"
%Q1.1%Q1.1

"�RAV_D�R"
%M4000.1%M4000.1

"LP_�RD�"
%Q8.0%Q8.0

"SEL_VEL"
%M20.0%M20.0

"LP_SELVELO"
%Q8.1%Q8.1

"SEL_DANCER"

%M20.1%M20.1

"LP_SELDAN"

%Q8.2%Q8.2

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"LP_SELDAN" %Q8.2 B��� S�NAL�ZACAO�SELEÇÃO�BOB�NA�EM�DANCER

"LP_SELVELO" %Q8.1 B��� S�NAL�ZACAO�SELEÇÃO�BOB�NA�EM�VELOC�DADE�P/�PO�.

"LP_�RD�" %Q8.0 B��� S�NAL�ZACAO�ESPALHADOR�P/�D�RE��A

"LP_�RES" %Q1.1 B��� S�NAL�ZACAO�ESPALHADOR�P/�ESQUERDA

"SEL_DANCER" %M20.1 B���

"SEL_VEL" %M20.0 B���

"�RAV_D�R" %M4000.1 B��� MEMOR�A��RAVERSE�PARA�D�RE��A

"�RAV_ESQ" %M4000.0 B��� MEMOR�A��RAVERSE�PARA�ESQUERDA
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������������ks

ALARMES�[FC5]

ALARMES����pe�ties

Gene���

N��e ALARMES Nu��e� 5 Type FC L�n�u��e LAD

Nu��e�in� Au��m��ic

Inf����ti�n

Tit�e SUBRO��NA�ALARMES Auth�� C���ent A�iv����d�s��iv���s�f��gs�d�
���rm�

F��i�y

Ve�si�n 0.1 Use�-defined�ID

N��e D�t��type Def�u�t�v��ue Supe�visi�n C���ent

��pu�

Ou�pu�

��Ou�

��mp

C��s����

R��ur�

ALARMES V�id

Netw��k�2:�AUXILIAR

Es��b���c����fu�ci���m�����d���im�r,�c����-s��20�s�qu��d����gum�d�s�i�v�rs�r�s����r�m��m�f��h������b��ã��r��rm��é�pr�ssi���d�.

TOF

�im�"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"L�_CON�PR"
%M16.1%M16.1

"ALARME"
%M16.4%M16.4

"PU_REARME"
%I8.0%I8.0

"V�R_L�G"
%M20.5%M20.5

"�_RESE�AL"
%DB1%DB1

�#20S ...

"PU_EMERG"
%I0.5%I0.5

"PU_EMERG_BO�"
%I9.3%I9.3

"PU_REARME"
%I8.0%I8.0

"AU_L�CON�"
%M18.0%M18.0

"AU_L�CON�"
%M18.0%M18.0

"AU_L�CON�"
%M18.0%M18.0

"�_RESE�AL".Q "L�_CON�PR"
%M16.1%M16.1

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

Sy���� Add�ess Type C���ent

"ALARME" %M16.4 B���

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"AU_L�CON�" %M18.0 B��� AUX�L�AR

"L�_CON�PR" %M16.1 B��� AUX�L�AR�B�L�GA�CON�A�OR�PR�NC�PAL

"PU_EMERG" %�0.5 B��� PULSAN�E�DE�EMERGENC�A

"PU_EMERG_BO�" %�9.3 B��� PULSAN�E�EMERGENC�A�BO�OE�RA�OPERADOR

"PU_REARME" %�8.0 B��� PULSAN�E�REARME

"�_RESE�AL".Q B���

"V�R_L�G" %M20.5 B���

Netw��k�3:�BLOCO�RESET�ALARMES
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� S

�

MOVE

S

S

S

S

S

S

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"PU_REARME"
%I8.0%I8.0

"PU_REARME"
%I8.0%I8.0

"MEMOR�A_
PULSO2"

%M900.2%M900.2

"��g_9"
%M1200.0%M1200.0

"SA_CON�PR"
%Q0.6%Q0.6

"SA_CON�PR"
%Q0.6%Q0.6

"MEMOR�A_
PULSO3"

%M900.3%M900.3 +0

"P�_A��rm�
M�ss�g�s��1"

%MW1200%MW1200

"��g_10"

%M1200.1%M1200.1

"��g_11"
%M1200.2%M1200.2

"��g_12"

%M1200.3%M1200.3

"��g_13"
%M1200.4%M1200.4

"��g_14"

%M1200.5%M1200.5

"��g_15"
%M1200.6%M1200.6

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"MEMOR�A_PULSO2" %M900.2 B���

"MEMOR�A_PULSO3" %M900.3 B���

"P�_A��rm�M�ss�g�s�1" %MW1200 ���

"PU_REARME" %�8.0 B��� PULSAN�E�REARME

"SA_CON�PR" %Q0.6 B��� SA�DA�L�GA�CON�A�OR�PR�NC�PAL

"��g_9" %M1200.0 B���

"��g_10" %M1200.1 B���

"��g_11" %M1200.2 B���

"��g_12" %M1200.3 B���

"��g_13" %M1200.4 B���

"��g_14" %M1200.5 B���

"��g_15" %M1200.6 B���

Netw��k�4:�BLOCO�TIMER��OWER�-�U�

TON

�im�

TON
�im�

"A�w��s�RUE"

%M100.2%M100.2

"SA_CON�PR"

%Q0.6%Q0.6

"�_POWERON"
%DB4%DB4

�#10S ...

"SA_HABROLO"
%Q0.0%Q0.0

"�_L�GAROLO"
%DB5%DB5

�#20S ...

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

�N

P�

Q

E�

�im�

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"SA_CON�PR" %Q0.6 B��� SA�DA�L�GA�CON�A�OR�PR�NC�PAL

"SA_HABROLO" %Q0.0 B��� SA�DA�HAB�L��A�DR�VE�MO�ORES�ROLOS

Netw��k�5:�BLOCO�VERIFICA�ALARMES
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S

S

S

S

S

S

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"PU_EMERG"
%I0.5%I0.5

"��g_32"
%M1201.0%M1201.0

"PU_EMERG_BO�"

%I9.3%I9.3

"�_L�GAROLO".Q "FA_DRVROLO1"
%I9.4%I9.4

"��g_33"
%M1201.1%M1201.1

"FA_DRVROLO2"

%I9.5%I9.5

"��g_34"

%M1201.2%M1201.2

"FA_DRVROLO3"
%I0.2%I0.2

"��g_35"
%M1201.3%M1201.3

"FA_DRVROLO4"

%I0.3%I0.3

"��g_36"

%M1201.4%M1201.4

"FA_DRVM�ESP"
%I0.4%I0.4

"�_POWERON".Q "��g_37"
%M1201.5%M1201.5

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"FA_DRVM�ESP" %�0.4 B��� FALHA�DR�VE�MO�OR�ESPALHADOR

"FA_DRVROLO1" %�9.4 B��� FALHA�DR�VE�MO�OR�ROLO�1

"FA_DRVROLO2" %�9.5 B��� FALHA�DR�VE�MO�OR�ROLO�2

"FA_DRVROLO3" %�0.2 B��� FALHA�DR�VE�MO�OR�ROLO�3

"FA_DRVROLO4" %�0.3 B��� FALHA�DR�VE�MO�OR�ROLO�4

"PU_EMERG" %�0.5 B��� PULSAN�E�DE�EMERGENC�A

"PU_EMERG_BO�" %�9.3 B��� PULSAN�E�EMERGENC�A�BO�OE�RA�OPERADOR

"�_L�GAROLO".Q B���

"�_POWERON".Q B���

"��g_32" %M1201.0 B���

"��g_33" %M1201.1 B���

"��g_34" %M1201.2 B���

"��g_35" %M1201.3 B���

"��g_36" %M1201.4 B���

"��g_37" %M1201.5 B���

Netw��k�6:�BLOCO�SELECIONA�ALARME

"��g_32"
%M1201.0%M1201.0

"��g_33"
%M1201.1%M1201.1

"��g_34"
%M1201.2%M1201.2

"��g_35"
%M1201.3%M1201.3

"��g_36"
%M1201.4%M1201.4

"��g_37"
%M1201.5%M1201.5

"ALARME"
%M16.4%M16.4

Sy���� Add�ess Type C���ent

"ALARME" %M16.4 B���

"��g_32" %M1201.0 B���

"��g_33" %M1201.1 B���

"��g_34" %M1201.2 B���

"��g_35" %M1201.3 B���

"��g_36" %M1201.4 B���

"��g_37" %M1201.5 B���

Netw��k�7:�SINALIZACAO�EMERGÊNCIA��RESSIONADO

"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"��g_32"
%M1201.0%M1201.0

"LP_SEL�RQ"
%Q8.3%Q8.3

Sy���� Add�ess Type C���ent

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"LP_SEL�RQ" %Q8.3 B��� S�NAL�ZACAO�SELEÇÃO�BOB�NA�EM��ORQUE

"��g_32" %M1201.0 B���

Netw��k�8:�RESET�ALARME

RESE�A�A�FLAG�DE�ALARMES�%MW1200

�

MOVE"A�w��s�RUE"
%M100.2%M100.2

"ALARME"
%M16.4%M16.4

"PU_REARME"
%I8.0%I8.0

"M�m�ri��Pu�s��
7"

%M900.6%M900.6 0

"P�_A��rm�
M�ss�g�s��1"

%MW1200%MW1200

EN

�N

ENO

OU�1

EN

�N

ENO

OU�1
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Sy���� Add�ess Type C���ent

"ALARME" %M16.4 B���

"A�w��s�RUE" %M100.2 B���

"M�m�ri��Pu�s��7" %M900.6 B���

"P�_A��rm�M�ss�g�s�1" %MW1200 ���

"PU_REARME" %�8.0 B��� PULSAN�E�REARME


